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Montage-, Wartungs- und Betriebsanleitung

Sicherheitsventil 851/451, 852/452/352, ¢ .........
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 Garze
1 Allgemeine Sicherheitshinweise
* Benutzen Sie das Ventil nur:
- bestimmungsgemanR
- in einwandfreiem Zustand Originalsprache

- sicherheits- und gefahrenbewusst

¢ Die Einbauanleitung ist zu beachten.

e Storungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnen,
sind umgehend zu beseitigen.

 Das Sicherheitsventil ist ausschlieRlich fir den in dieser Einbauanleitung
angefiihrten Verwendungsbereich bestimmt. Eine andere oder dariiber hinaus-
gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR.

¢ Mit dem Entfernen der Plombierung erlischt die Werksgarantie.
* Alle Montagearbeiten sind durch autorisiertes Fachpersonal durchzufihren.

2 Allgemeine Hinweise

Sicherheitsventile sind hochwertige Armaturen, die besonders sorgféltig behandelt
werden mussen. Die Dichtflachen sind an Sitz und Kegel feinstbearbeitet, dadurch
wird die notwenidge Dichtheit erreicht. Das Eindringen von Fremdkoérpern in das
Ventil ist bei Montage und waéhrend des Betriebs zu vermeiden. Die Dichtheit ei-
nes Sicherheitsventils kann durch Hanf, Teflonband oder anderen Dichtmitteln so-
wie durch Schweilperlen u.&. beeintrachtigt werden. Auch eine raue Behandlung
des fertigen Sicherheitsventils wéahrend Lagerung, Transport und Montage kann ein
Sicherheitsventil undicht werden lassen. Werden die Sicherheitsventile mit einem
Farbanstrich versehen, so ist darauf zu achten, dass die gleitenden Teile nicht mit
Farbe in Berlhrung kommen.

3 Verwendungsbereich

Einzelheiten zum Verwendungsbereich der einzelnen Ausfiihrungen sind den Daten-
blattern des Herstellers zu entnehmen
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- Einbau und Montage

Feder-Sicherheitsventile sind mit senkrecht nach oben stehender Federhaube ein-
zubauen. Um eine einwandfreie Funktion der Sicherheitsventile zu gewahrleisten,
miissen diese so montiert werden, dass keine unzuldssigen statischen, dynamischen
oder thermischen Beanspruchungen auf das Sicherheitsventil wirken kénnen. Wenn
durch das Gehduse im Ansprechfalle austretende Medium direkt oder indirekt Ge-
fahren fiir Personen oder die Umgebung entstehen kénnen, so miissen geeignete
SchutzmaRnahmen getroffen werden. Dabei sind auch Ausschwadungen durch die
Entlastungsbohrungen der Federhaube zu ber(cksichtigen.

Zuleitung

Zuleitungsstutzen fur Sicherheitsventile sollen so kurz wie méglich sein und sind so
zu gestalten, dass bei voller Ventilleistung keine hoheren Druckverluste als max. 3%
vom Ansprechdruck auftreten kdnnen.

Kondensatableitung

Die Leitungen oder die Ventile selbst (bei Flanschausfiihrung) missen bei méglichem
Kondensatabfall an ihrem tiefsten Punkt mit einer standig wirkenden Einrichtung zu
Kondensatabfihrung versehen sein. Fur gefahrenlose Abfihrung des Kondensats
oder austretenden Mediums ist zu sorgen. Die Gehause, Leitungen und Schalldamp-
fer sind gegen Einfrieren zu sichern.

Abblaseleitt /G d

uck

Die Abblaseleitung der Sicherheitsventile sind so auszufiihren, dass beim Abblasen
der erforderliche Massestrom drucklos abgefiihrt werden kann. Bei Sicherheitsventi-
len mit Metall-Faltenbalg beeintrachtigt ein beim Abblasen auftretender Gegendruck
bis max. 4 bar den Ansprechdruck des Sicherheitsventils nicht. Bei Sicherheitsven-
tilen flr FlUssigkeiten muss die Abblaseleitung so ausgefihrt sein, dass sie nicht
einfrieren und sich in ihr kein Wasser ansammeln kann.

- Betriebsweise / Wartung

Der Arbeitsdruck der Anlage soll mindestens 5% unter dem SchlieRdruck des Si-
cherheitsventils liegen. Dadurch wird erreicht, dass das Sicherheitsventil nach dem
Abblasen wieder einwandfrei schlieen kann. Bei kleineren Undichtheiten, die durch
Verunreinigungen zwischen den Dichtflachen hervorgerufen werden kénnen, kann
das Ventil zur Reinigung durch Anliftung zum Abblasen gebracht werden. Kann da-
durch die Undichtheit nicht beseitigt werden, liegt wahrscheinlich eine Beschadi-
gung der Dichtflache vor, die nur in unserem Werk oder durch autorisierte Fachleute
repariert werden kann.

Die Anliftung erfolgt ausfiihrungsspezifisch entweder tiber eine Réndelmutter ober-
halb der Federhaube (Abb. a) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (anschlieBend
ist die Randelmutter wieder bis zum Anschlag zuriick zu drehen) oder durch Betati-
gen des Anlufthebels am Oberteil des Ventils (Abb. b). Der Anlifthebel ist bei Auslie-
ferung mit einem Band arretiert, welches fir die Betatigung der Anliftung entfernt
werden muss.

Assembly and maintenance instructions - 851/451, 852/452/352, 652, 861/461, 420, 460 | Version: 08/2026 - V04 wwiw goetze-group.com



Sicherhei ile ohne F; und ohne gasdichte Kappe (Abb. c)

Bei Sicherheitsventilen ohne Faltenbalg und ohne gasdichte Kappe kann zusatzlich
durch Abschrauben des Oberteils mit entsprechendem Werkzeug das gesamte
Oberteil aus dem Gehéuse genommen und eventueller Riickstand auf Sitz und Sitz-
dichtung entfernt werden.

Vor Demontage ist darauf zu achten, dass das Sicherheitsventil nicht mit
Druck beaufschlagt ist. Durch wieder Anbringen des Oberteils in das Gehduse hat
sich der Ansprechdruch des Sicherheitsventils nicht geandert.

Sicherheitsventile mit Metall-Faltenbalg (Abb. d)

Bei den Sicherheitsventilen mit Faltenbalg darf das Oberteil vom Gehé&use nicht
getrennt werden, da sonst eine Dichtheit bei auftretendem Gegendruck nicht mehr
gewidhrleistet ist.

Sicherheitsventile mit gasdichter Kappe (Abb. f) oder gasdichter Hebelanluf-
tung (Abb. g)

Bei Sicherheitsventilen mit gasdichter Kappe oder gasdichter Hebelanliftung darf
das Oberteil nicht vom Gehause getrennt werden, da sonst die Gasdichtheit nicht
mehr gewéhrleistet ist. Sollte fir Reparaturzwecke ein Abschrauben des Oberteiles
dennoch notwendig sein, so ist darauf zu achten, dass vor der Demontage die Feder
entspannt wird. Vor der Demontage ist ebensfalls zu kontrollieren, ob und welches
Medium sich in der Haube befinden kénnte. Es besteht die Gefahr einer moglichen
Veratzung oder Vergiftung

Anluftung zu Wartung

Bei Sicherheitsventilen mit Anluftvorrichtung ist zu empfehlen und anlagenspe-
zifisch auch Vorschrift, das Sicherheitsventil von Zeit zu Zeit durch Anliften zum
Abblasen zu bringen, um sich von der Funktion des Sicherheitsventils zu Uber-
zeugen. Sie lassen sich daher spatestens ab einem Betriebsdruck von >85% des
Ansprechdruckes zum Offnen bringen. Die Anliftung sollte nicht im drucklosen
Zustand erfolgen. Eine Priifung auf Gangigkeit der Sicherheitsventile hat nach TRD
601 bei Dampferzeugern mindestens in Abstanden von 4 Wochen zu erfolgen.
Sicherheitsventile stellen die letzte Sicherheit fur den Behélter bzw. das System dar.
Sie sollen in der Lage sein, einen unzuldssigen Uberdruck auch dann zu verhindern,
wenn alle anderen vorgeschalteten Regel-, Steuer- und Uberwachungsgerate versa-
gen. Um diese Funktionseigenschaften sicherzustellen, bedirfen Sicherheitsventile
einer regelméaRigen und wiederkehrenden Wartung. Die Wartungsintervalle sind ent-
sprechend den Einsatzbedingungen vom Betreiber festzulegen

6 Demontage der Armatur

Zusatzlich zu den allgemein gultigen Montagerichtlinien ist zu beachten, dass vor
Demontage des Sicherheitsventils die Anlage drucklos gemacht werden muss.

7 Reparaturen
Reparaturen an Sicherheitsventilen dirfen nur von der Firma Goetze KG Armaturen
oder durch autorisierte Fachwerkstatten, unter ausschlieBlicher Verwendung von

Originalersatzteilen, durchgefiihrt werden
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- Gewahrleistung

Dieses Ventil wurde vor Verlassen des Werkes gepruft. Fir unsere Produkte leisten wir
in der Weise Garantie, dass wir die Teile gegen Riickgabe kostenlos instand setzen, die
nachweislich infolge Werkstoff- oder Fabrikationsfehlern vorzeitig unbrauchbar werden
sollten. Leistung von Schadenersatz und dergleichen andere Verpflichtungen Gberneh-
men wir nicht. Bei Beschadigungen der Werksplombierung, unsachgeméRer Behand-
lung bzw. Installation, Nichtbeachtung dieser Montage- ,Wartungs- und Betriebsanlei-
tung, Verschmutzung oder normalem Verschleil3 erlischt die Werksgarantie.

Abb. a):  Anliften Gber Réndelmutter Abb. e):  Sicherheitsventil mit Membrane

Abb. b):  Anliften mit Anlifthebel Abb. f):  Sicherheitsventil mit

Abb. c):  Sicherheitsventil ohne Falten- gasdichter Kappe

balg und ohne Membrane Abb. g):  Sicherheitsventil mit

Abb. d):  Sicherheitsventil mit Faltenbalg gasdichter Hebelanliftung

- Kennzeichnung / Priifung

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
. T D/G
TUV-Zeichen

F
F/K/S

Sicherheitsventil

Jahr der Bauteilprifung

Prifnummer

Engster Stromungsdurchmesser

Kennbuchstaben:

D/G/H vorgesehen fiir Heizungsanlagen

D/G  vorgesehen fir Dampfe/Gase

F vorgesehen fur Flissigkeiten

F/K/S vorgesehen zum Abblasen von Luft aus Behaltern
fur flussige, kornige oder staubférmige Medien

zuerkannte Ausflussziffer

Einstelldruck in bar

Sicherheitsventile werden von uns auf Druckfestigkeit und Dichtheit geprift, auf den
gewdlnschten Einstelldruck einjustiert und plombiert. Die Kennzeichnung erfolgt un-
ausléschlich auf dem Typenschild, bzw. auf der Federhaube des Ventils. Zusatzlich
enthélt die Kennzeichnung die notwendigen Angaben gemaR DIN EN ISO 4126-1.
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Assembly and maintenance instructions

Safety valve 851/451, 852/452/352, ¢ .........
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 GaETzE

1 General Notes of Safety

® Only use the valve:
- for the specified purpose
- in satisfactory condition
- with respect for safety and potential hazards

* Always observe the installation instructions.
e Faults that may impair safety must be addressed immediately.

® The valves are exclusively intended for the application area stated in these ins-
tallation instructions. Any other or further use is not valid as the intended use.

* The manufacturer’s warranty shall be null and void if the sealed cover is
removed.

e All assembly work is to be carried out by authorized specialist staff.

2 General Notes

Safety valves are high-quality fittings which require a particularly careful handling.
The sealing surfaces are precision-machined at the seat and cone to attain the re-
quired tightness. Always avoid the penetration of foreign particles into the valve
during assembly and during the operation. The tightness of a safety valve can be
impaired when using hemp, Teflon tape, as well as through welding beads, among
other things. Also rough handling of the finished valve during storage, transport and
assembly can result in a safety valve leaking. If the safety valves are painted, make
sure that the sliding parts do not come into contact withe the paint.

3 Range of Application

For details on the range of application of the individual versions please refer to the
datasheets of the manufacturer.
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- Installation and Assembly

Spring-loaded safety valves are to be installed with the spring bonnet pointing ver-
tically upward. To ensure a satisfactory operation of the safety valves they must be
installed in such a way that the safety valve is not exposed to any impermissible
static, dynamic or thermal loads. Appropriate protection devices must be applied if
the medium that discharges upon actuation of the valve can lead to direct or indirect
hazards to people or the environment. Always pay attention to possible fumes di-
scharging from the relief bores in the spring bonnet.

Supply

Supply connection pieces for safety valves are to be kept as short as possible and are
to be designed in such a way that there can be no pressure loss greater than max.
3% of the response pressure.

Removal of condensate discharge

In the event of possible condensate formation the pipes or the valves themselves
(in flanged version) must be fitted at their lowest point with a continuously operating
condensate discharge device. Hazard-free removal of the condensate or medium di-
scharge must be ensured. The body, pipes and silencers must be protected against
freezing.

Blowing-off pipe / backpressure

The blow-off pipe of the safety valves must be designed to ensure that the required
mass flow can be discharged pressure-free during the blowing-off process. In safety
valves with metal bellows a backpressure of up to max. 4 bar has no impact on the
response pressure of the safety valve. In the case of safety valves for liquids, the
vent pipe must be designed in such a way that it cannot freeze and that water cannot
accumulate inside it.

- Operation/maintenance

The operating pressure of the plant is to be least 5% lower than the closing pressure
of the safety valve. In this way, the valve can satisfactorily close again after blowing
off. In the event of minor leaks, which may be caused by contamination between the
sealing surfaces, the valve can be made to blow off through lifting, for cleaining pur-
poses. If this does not remove the leak, the sealing surface is probably damaged and
this can only be repaired at our factory or by authorized specialists. Depending on the
version, lifting is either carried out by means of a knurled nut above the spring bonnet
(Fig. a) which is turned counterclockwise (afterwards the knurled nut has to be turned
back to the stop) or by actuating the lifting lever on the upper part of the valve (Fig. b).
For delivery purposes the lifting lever is blocked by means of strap which has to be
removed for actuating the lifting device.
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Safety valves without bellows and without gastight cap ( Fig. c)

In addition, in the case of safety valves without bellows and without gastight cap, the
entire upper part can be unscrewed from the housing using appropriate tools and any
residue removed from the seat and the seat sealing.

Prior to removal make sure that the safety valve is not under pressure.
The response pressure of the safety valve is not altered through the reassembly of
the upper part in the housing

Safety valve with metal bellows (Fig. d)

In the case safety valves with metal bellows the upper part is not to be separated
from the housing, because otherwise tightness is no longer guaranteed in the event
of backpressure occurring.

Safety valves with gas-tight cap ( Fig. f) or gastight lifting ( Fig. g)

On safety valves with gas-tight cap or gastight lifting lever, the top part may not be
separated from the housing as this compromises gas tightness. However, if the top
part does have to be unscrewed for a repair, it should be ensured that the tension on
the spring is released before dismantling. You should also check before dismantling
the valve whether there is any medium in the cap and if so, what it is. Potential risk
of chemical burns or poisoning.

Lifting for maintenance purposes

In the case of safety valves with a lifting device it is recommended, and in certain
plant-specific cases even stipulated that the valves from time to time must be made
to blow-off by lifting the seal off the seat, in order to assure the correct functioning
of the safety valve. This is why they can be made to open at the latest as from an
operating pressure of > 85% of the response pressure. The lifting device is not to be
operated when in a pressure-free state. In steam generating equipment, testing the
ease of movement of safety valves must be carried at least every 4 weeks in compli-
ance with TRD 601. Safety valves are the ultimate safety device for the tank or sys-
tem. They must be able to prevent impermissible overpressure even when all other
upstream control and monitoring equipment fail. To ensure these functional charac-
teristics safety valves require regular and recurring maintenance. The maintenance
intervals are determined by the operator in dependence of the operating conditions.

6 Dismantling the fitting

In addition to the general installation instructions it must be ensured that the system
is made pressure free prior to disassembly of the safety valve.

7 Repairs

Repair work on safety valves is only to be carried out by Goetze KG Armaturen or by
officially approved specialist workshops authorized by Goetze KG Armaturen using
original spare parts only.
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- Warranty

Every valve is tested prior to leaving the factory. We grant a warranty for our products
which entails the repair, free of charge, of any parts that are returned and verified as
being prematurely unsuitable for use due to defective material or manufacturing. We
shall not assume any liability for any damage ar other such obligations. If the factory
seal is damaged, in the event of any incorrect handling or installation, non-observance of
there operating and maintenance instructions, contamination or normal wear, warranty
claims shall be null and void.

Fig. a): Lifting by means of a knurled nut Fig. e): Safety valve with diaphragm
Fig. b): Lifting by means of a lever Fig. f): Safety valve with gastight cap

Fig. ¢): Safety valve without bellows and Fig. g): Safety valve with gastight
without diaphragm lifting lever

Fig. d): Safety valve with bellows

- Marking/testing

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
. T D/G
TUV symbol

F
F/K/S

Safety valve
Year of component test

Component test number

Narrowest flow cross-section

Code letters:

D/G/H designed for heating systems

D/G  designed for steam/gas

F designed for liquids

F/K/S designed for blowing off air from tanks for liquid,
granular or dust goods

Coefficient of discharge

Set pressure in bar

We check the safety valves for pressure resistance and tightness, adjust the reques-
ted set pressure and seal them. The identification on the type plate or on the spring
bonnet of the valve is applied using a permanent marking system. The type plate is
additionally marked with identification codes and technical data in compliance with
DIN EN ISO 4126-1.
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ation et d’entretien

Instructions de montage, d'u

Soupape de s(reté 851/451, 852/452/352, ¢GGTZE
652mFK, 652sGK, 861/461, 420, 460
1 Conseils de sécurité — Généralités
® La soupape doit étre utilisée uniquement :
- aux fins auxquelles elle est destinée @

- en parfait état de fonctionnement
- en connaissance des régles de sécurité et des dangers qu'elle comporte

* Respecter les instructions de montage.
* Remédier immédiatement a tout défaut susceptible de nuire a la sécurité

® Les soupapes sont destinées exclusivement au domaine d'application indiqué
dans la présente notice de montage. Toute utilisation différente ou toute
utilisation allant au-dela de celle recommandée est considérée comme non
conforme.

® La suppression du plombage d'usine fait perdre le bénéfice de la garantie.

 Les travaux de montage doivent uniqguement étre confiés au personnel qualifié
autorisé.

2 Recommandations générales

Les soupapes de sureté sont des appareils de grande qualité qui demandent a étre
manipulées avec soin. Les surfaces du siége et du clapet ont subi un usinage minu-
tieux propre a leur conférer I'étanchéité nécessaire. Eviter la pénétration de corps
étrangers durant le montage et le fonctionnement de I'appareil. Son étanchéité
peut étre endommagée par |'utilisation de chanvre, de ruban de Teflon ou d'autres
matériaux d'étanchéité, ainsi que par des perles de soudure, etc. De méme, une
manipulation peu précautionneuse de la soupape de sécurité au cours du stockage,
du transport et du montage peut étre a 'origine d'un défaut d'étanchéité. Si les sou-
papes de slreté doivent étre mises en peinture, veiller a ce que les éléments mobiles
ne recoivent pas de traces de peintures.

3 Domaine d'utilisation

Pour tous details concernant le domaine d'application des différentes versions
d'appareil, veuillez consulter les fiches techniques du fabricant.
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4 Installation et montage

Les soupapes de sireté a ressort doivent étre montée e position verticale, le cha-
peau a ressort vers le haut. Monter la soupape de sécurité de telle facon qu'elle ne
soit exposée a aucune contrainte non admissible que ce soit statique, dynamique
ou thermique. Sur les sites ou I'échappement du fluide par le corps de I'appareil
peut constituer un danger direct ou indirect pour le personnel, il est indispensable de
prévoir les mesures de protection qui s'imposent. Ceci est valable également pour
les exsudations de vapeur qui peuvent se produire a travers les percages de décharge
du chapeau a ressort.

Adductions

Les manchons d'adductions des soupapes de slreté doivent étre le plus court pos-
sible et étre congus de facon a éviter que les pertes de charge a plein débit de la
soupape ne dépassent pas plus de 3% de la pression de réglage

Purge des condensats

Les conduites ou les soupapes elles-mémes (pour les versions a brides) qui sont
susceptibles de générer des condensats doivent étre dotées au point le plus bas d'un
dispositif de purge automatique. Veiller a une élimination des produits de condensati-
on ou du fluide exsudé en toute sécurité. Protéger les corps de la soupape, conduites
et silencieux contre le gel.

Conduite de decharge / contrepression

La conduite de décharge d'une soupape de sécuité doit étre installée de telle mani-
ére qu'en cas d'échappement le fluide puisse étre évacué sans pression. Pour les
soupapes de slreté avec soufflet métallique, une contrepression jusqu'a 4 bar maxi
qui peut apparaitre au moment de I'échappement, n'influe pas sur la pression de
réglage de I'appareil. Dans le cas des soupapes de sécurité pour liquides, la condu-
ite d'évacuation doit étre concue de maniére a éviter tout gel et toute accumulation
d'eau & l'intérieur.

5 Fonctionnement / Entretien

La pression de service de I'installation doit &tre au moins de 5% inférieure a la pres-
sion de fermeture de la soupape de sécurité. On parvient ainsi a une parfaite ferme-
ture de la soupape de sécurité aprés |'opération de décharge. En cas d'apparition de
légeres fuites pouvant étre causées par la pénétration d'impuretés entre les surfaces
d'étanchéité, la soupape peut étre nettoyée par un essai de décharge. Si aprés cette
opération la fuite persiste, la surface d'étanchéité est sans doute endommagée et ne
peut étre réparée que dans notre usine ou par des spécialistes autorisés. L'opération
de décharge se fait, selon le type de soupape, soit par une molette au-dessus du
chapeau de ressort (fig. a) en tournant I'écrou cranté dans le sens contraire aux aiguil-
les d'une montre (ensuite faire revenir la molette jusqu'a l'arrét), soit en soulevant le
levier de décharge de la soupape (fig. b). Lorsque la soupape quitte I'usine, le levier
de décharge est immobilisé par un ruban de fixation qui doit étre supprimé pour
|'opération de décharge.
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Soupapes de sureté sans soufflet et sans bonnet etanche (fig. c)

Dans le cas des soupapes de sécurité sans soufflet et sans bonnet étanche, I'élément
supérieur de I'appareil peut étre dévissé en entier du corps avec un outillage adéquat
afin de débarrasser le siége et les surfaces d'étanchéité d'éventuelles impuretés.
Avant le demontage, veiller a ce que la soupape de securité ne soit pas sous
pression. Le fait de réinsérer I'élément supérieur dans le corps de I'appareil ne mo-
difie pas la pression de réglage.

Soupape de sécurite avec soufflet metallique (fig. d)

Dans le cas des soupapes de sécurité avec soufflet métallique, I'élément supérieur
ne doit pas étre désolidarisé du corps, car I'étanchéité ne pourrait plus étre garantie
dés I'apparition d'une contrepression.

Soupapes de suretée avec clapet etanche au gaz (fig. f) ou avec levier comme
dispositif de decharge etanche au gaz (fig. g)

Dans le cas de soupapes de s(reté avec clapet étanche au gaz ou levier comme
dispositif de décharge étanche au gaz, ne pas désolidariser la partie supérieure du
corps car |'étanchéité au gaz ne pourrait plus étre garantie. Cependant si a des fins
de réparations, il faut en dévisser la partie supérieure, veiller a ce que les ressorts
soient détendus avant d'exécuter le démontage. De méme qu'avant le démontage,
contréler le chapeau pour constater s'il y a un fluide et de quel fluide il s'agit. Il existe
un danger de brlure par acide ou un risque d'intoxication.

Essai de decharge pour entretien

Dans le cas de soupapes de sireté avec dispositif de décharge, il est recommandé
et méme obligatoire selon les directives en vigeur, de vérifier de temps en temps
le bon fonctionnement de la soupape de s(reté en purgeant la soupape par le de-
vis de décharge. Il faut alors qu'elle ouvre sans moyen auxiliaire a partir de > 85%
de la pression de réglage. Ne pas effectuer I'opération de décharge en absence de
pression. Selon TRD 601 le contréle de bon fonctionnement des soupapes de sireté
utilisées dans les générateurs de vapeur doit avoir lieu a intervalles d'au moins 4
semaines. Les soupapes de sécurité sont |'ultime sécurité du réservoir ou du sys-
téme de production. Elles doivent permettre d'empécher I'apparition d'une pression
non admissible méme si tous les autres appareils de commande, de régulation et de
controle installés en amont tombent en panne. Les soupapes de sécurité nécessitent
un entretien regulier et répetitif afin de garantir cette disponibilité opérationnelle.
Les intervalles d'entretien sont a définier par I'exploitant en fonction des conditions
de service.

6 Démontage

En complément des directives de montage généralement applicables, vérifier avant
le démontage des soupapes de sécurité si 'installation est bien mise hors pression.

Assembly and maintenance instructions - 851/451, 852/452/352, 652, 861/461, 420, 460 | Version: 08/2026 - V04 wwiw goetze-group.com



- Réparation

La réparation des soupapes peut étre effectuée exclusivement par la société Goetze
KG Armaturen elles-méme ou par un atelier de réparation qualifié, qui n'utilisera que
des piéces de réchange d'origine.

- Garantie

Cette soupape a été controlée avant de quitter I'usine. La garantie que nous offrons
sur nos produits couvre la remise en état gratuite des piéces retournées dont il peut
étre prouvé qu'elles sont devenues prématurément inutilisables suite & des défauts de
fabrication ou de matériau. Nous ne prendrons en charge aucun dédommagement ou
autre obligation de cette sorte. La garantie du fabricant ne peut étre invoquée en cas
d'endommagement du plombage d'usine, manipulation ou installation inadéquates, non-
observation des présentes instructions de montage et d'entretien.

Fig.a Essaide décharge par molette Fig. e Soupape de slireté avec membrane

Fig. b Essai de décharge par levier Fig.f Soupape de sireté avec clapet

Fig. ¢ Soupape de sireté sans soufflet étanche au gaz

et sans membrane Fig. g Soupape de sireté avec levier
comme dispositif de décharge

Fig.d Soupape de slreté avec soufflet
9 pap étanche au gaz
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- Marquage / controle

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx

Marquage: TUV o—l

Soupape de slreté

Année de certification

N° de certification

Diameétre mini de débit

D/G
F
FIK/S

Lettres d'identification :

D/G/H pour installations de chauffage

D/G  pour vapeurs et gaz

F pour liquides

F/K/S pour la décharge d'air sur réservoirs contenant des
liquides, des granulés ou des fluides pulvérulents

Coefficient de décharge certifié

Pression de tarage en bar

Nos soupapes de sécurité sont contrélées quant a leur résistance a la pression et
a leur étanchéité; elles sont réglées a la pression de tarage souhaitée et dotées
d'un plombage. Le marquage est indiqué de facon indélébile sur une plaquette atta-
chée a chaque appareil, ou sur le chapeau a ressort de la soupape. Sur la plaquette
d'identification figurent de plus des marquages et informations techniques requises

suivant la DIN EN 1SO 4126-1.
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Instrucciones de servicio, montaje y mantenimiento

Valvula de seguridad 851/451, 852/452/352, ¢
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 GaETZE

1 Indicaciones generales de seguridad

* Solo utilice esta valvula:
- para la finalidad de uso prevista
- estando en perfecto estado
- con conciencia de la seguridad y peligros

* Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.

* Todos los fallos que puedan afectar la seguridad, deben eliminarse de
inmediato.

¢ La vélvula se destina exclusivamente para la finalidad de uso indicada en estas
instrucciones de montaje. Cualquier otra utilizacion, o su uso mas alla
de la finalidad indicada, se considerard como no conforme a lo prescrito

* En el caso de que se quite el precinto de fabrica, la garantia de regulacion de la
vélvula quedard cancelada.

 Los trabajos de montaje sélo podrén ser realizados por personal técnico
autorizado.

2 Indicaciones generales

Las vélvulas de seguridad son accesorios de alta calidad que requieren ser maneja-
dos con especial cuidado. Las superficies de sellado se han maquinado con precision
en el asiento y el cono para conseguir la estanqueidad exigida. Evite siempre la ent-
rada de particulas extranas en la vélvula durante el montaje y durante su funciona-
miento. Se puede afectar la estanqueidad de una vélvula de seguridad cuando se usa
cafamo, cinta de teflon, y a través de las bolas de soldadura, entre otras cosas. Del
mismo modo, si se maneja bruscamente la vélvula terminada durante el almacena-
miento, transporte o montaje, se pueden ocasionar fugas en la valvula de seguridad.
Si las vélvulas de seguridad estéan pintadas, asegurese de que las partes deslizantes
no entren en contacto con la pintura.

3 Campo de aplicacion
Para informacion sobre el campo de aplicacion de las versiones individuales, le roga-
mos consulte la ficha técnica del fabricante.
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4 Instalacion y montaje

Las vélvulas de seguridad de resorte cargado deben ser instaladas con el sombrerete
de resorte apuntando verticalmente hacia arriba. Para asegurar el funcionamiento
satisfactorio de la valvula de seguridad debe instalarse de tal modo que la véalvula de
seguridad no esté expuesta a ninguna carga que no esté permitida, bien sea estati-
ca, dindmica o térmica. Deben aplicarse dispositivos de proteccién adecuados si el
material que se descarga con la operacion de la vélvula puede crear peligros directos
o indirectos a personas o al medio ambiente. Preste atencion siempre a los posibles
gases que se despidan de los orificios de alivio en el sombrerete de resorte.
Suministro

Las piezas de conexién de suministro para vélvulas de seguridad deben mantenerse
lo méas cortas posibles y deben disefarse de tal modo que no se produzca una pérdida
de la presion superior a un maximo de un 3% de la presién de respuesta

Elimi ion de la ision de d d

En el caso de la posible formacién de condensado, se debe colocar en las tuberfas
o las vélvulas mismas (en version de pestana), en su punto méas bajo, un dispositivo
de emisién de condensado de funcionamiento continuo. Se debe asegurar que la
eliminacion del condensado o de la emision de materiales no acarree ningtn peligro.
La carcasa, las tuberias y los silenciadores deben protegerse contra la congelacion.

Tuberia de expulsion / contrapresion

La tuberia de expulsién de las vélvulas de seguridad debe estar disefada de modo
que se asegure la expulsion sin presion del flujo de masa requerido durante el proce-
so de expulsion. En las vélvulas de seguridad con muelles de metal una contrapresion
de hasta un maximo de 4 bar no tiene impacto sobre la presién de respuesta de la
vélvula de seguridad. En el caso de las vélvulas de seguridad para liquidos, el tubo de
descarga estar construido de forma que no pueda congelarse ni tampoco acumularse
agua en su interior.

5 Operacion /Mantenimiento

La presion de trabajo de la planta debe ser por lo menos un 5% inferior a la presién
de cierre de la vélvula de seguridad. De este modo, la vélvula puede cerrarse satis-
factoriamente otra vez tras el proceso de expulsion. En el caso de que haya pequenas
fugas, las que pueden ser causadas por contaminacion entre las superficies de sella-
do, se puede hacer que la valvula expulse a través de su levantamiento, y asi efectuar
su limpieza. Si esto no detiene la fuga, es posible que la superficie del sello esté
danada, y solo se podra arreglar en nuestra fabrica o con especialistas autorizados.
Dependiendo de la version, el levantamiento se efectda bien a través de una tuerca
estriada encima del sombrerete de resorte (Fig. a), la que se gira en sentido contrario
a las agujas del reloj (a continuacion la tuerca estriada se debe girar de vuelta al punto
de parada) o bien accionando la palanca de levantamiento en la parte superior de la
valvula (Fig. b).
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Para la seguridad en la entrega del producto, la palanca de levantamiento esté blo-
queada a través de una correa que hay que quitar para accionar el dispositivo de
levantamiento

Valvulas de seguridad sin fuelles y sin caperuza estanca al gas (fig.c)
Adicionalmente, en el caso de las vélvulas de seguridad sin fuelles y sin caperuza es-
tanca al gas, la parte superior entera de la valvula se puede desenroscar de la carcasa
usando las herramientas correspondientes y para eliminar todo residuo del asiento de
la vélvula y de la junta del asiento.

Antes de eliminar residuos asegurese de que la valvula de seguridad no este
bajo presion.

La presion de respuesta de la vélvula de seguridad no se modifica al volver a montar
la parte superior de la carcasa.

Valvulas de seguridad con fuelles de metal (fig. d)

En el caso de vélvulas de seguridad con fuelles de metal, la parte superior no se
separa de la carcasa porque de otro modo no podria garantizarse la estanqueidad de
las vélvulas en el caso de que se produzca una contrapresion.

Valvulas de seguridad con caperuza estanca al gas (fig. f) y con sistema de
palanca estanca al gas (fig. g)

En las vélvulas de seguridad con caperuza estanca al gas o sistema de palanca estan-
ca al gas la parte superior no se debe separar de la carcasa ya que, de lo contrario,
no esta garantizada ya la estanqueidad al gas. Si resulta necesario desatornillar la
parte superior para fines de reparacién, hay que tener que cuenta que el muelle se
destense antes del desmontaje. Asimismo, hay que controlar antes del desmontaje
si hay algiin medio en la caperuza y, en caso dado, cudl. Existe peligro de quemadura
por 4cido o envenenamiento.

Levantamiento para realizar mantenimiento

En las vélvulas de seguridad con dispositivo para levantar el cono se recomienda, y
ségun las disposiciones relevantes es también obligatorio purgar la valvula de seguri-
dad regularmente activandola brevemente de forma especifica de la instalacén para
cerciorarse asi del funcionamiento de la valvula de seguridad. Es por este motivo por
el que pueden abrirse por Ultimo a una presion de trabajo de > 85% de la presion de
respuesta. El dispositivo de levantamiento no debe operarse cuando la valvula no ten-
ga presion alguna. En magquinaria de generacion de vapor, la facilidad de movimiento
de la vélvula de seguridad debe ponerse a prueba por lo menos cada cuatro semanas,
de conformidad con TRD 601. La vélvula de seguridad es el tltimo dispositivo de se-
guridad de un tanque o sistemay por lo tanto debe ser capaz de evitar que se produz-
ca una sobrepresién inadmisible incluso en el caso de que fallase todo el otro equipo
de control y monitorizaciéon preconectado. Para garantizar un tal funcionamiento de
las vélvulas de seguridad, deben someterse a mantenimiento con regularidad y de
repeticion. La frecuencia de los servicios de mantenimiento sera determinada por el
operador dependiendo de las condiciones de funcionamiento

Assembly and maintenance instructions - 851/451, 852/452/352, 652, 861/461, 420, 460 | Version: 08/2026 - V04 wwiw goetze-group.com



- D je del accesorio

Ademaés de las instrucciones generales para el desmontaje, se debe asegurar que el
sistema no tenga presion alguna antes de desmontar la valvula de seguridad.

- Reparaciones

Las reparaciones que deban realizarse en las vélvulas de seguridad solo deben ser
efectuadas por Goetze KG Armaturen o por talleres especializados aprobados, usan-
do so6lo piezas de recambio originales.

- Garantia

Cada valvula es puesta a prueba antes de salir de la fabrica. La garantia de nuestros pro-
ductos cubre la reparacion libre de cargo de toda pieza que se devuelva y quede compro-
bado que es prematuramente inadecuada para su uso debido a un defecto en el material
o en la fabricacion. No somos responsables de ningtin dano ni estamos sujetos a ninguna
otra obligacion. Las reclamaciones a la garantia no seran validas en los siguientes casos:
el sello o precinto de fabrica ha sido violado, el manejo o la instalacion son incorrectos,
no se ha cumplido con estas instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, se ha
producido una contaminacion, o por el desgaste normal de la vélvula.

Fig.a Levantamiento mediante tuerca Fig. e Valvula de seguridad con membrana

Fig. b Levantamiento con palanca Fig.f Vélvula de seguridad con caperuza
estriada estanca al gas

Fig. ¢ Valvula de seguridad sin fuelles Fig.g Vélvula de seguridad con sistema de
y sin membrana palanca estanca al gas

Fig. d Vélvula de seguridad con fuelles
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9  Identificacion / Verificacion

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
. '|' D/G
Simbolo TUV

F
. . F/K/S
Vélvula de seguridad

Ano de prueba del componente
Numero de prueba del componente

Corte transversal del flujo mas estrecho

Letras del cédigo:

D/G/H disenado para sistemas de calefaccion

D/G  disehado para vapor-gas

F disenado para liquidos

F/K/S disehado para expulsar aire de tanques de liquidos,
materiales granulares o materiales en polvo

Coeficiente de descarga

Presion de reglaje en unidades bar

Revisamos las vélvulas de seguridad para comprobar la resistencia a la presion y la
estanqueidad, ajustamos la presién de reglaje requerida y las sellamos. La identifica-
cion en la placa del tipo o en el sombrerete de resorte de la valvula se aplica mediante
un sistema de marcado permanente. La placa del tipo se marca adicionalmente con
cédigos de identificacién y datos técnicos de conformidad con DIN EN ISO 4126-1.
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Instrucoes de montagem, manutencao e operacao

Valvula de seguranca 851/451, 852/452/352, ¢
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 GaETzE

1 Indicagdes gerais de seguranca

 Use a vélvula somente:
- para o fim a que se destina,
- em condicdes impecaveis,
- em plena consciéncia dos aspectos de seguranca e dos riscos

® As instrucdes de instalacdo devem ser observadas.

® Falhas que possam prejudicar a seguranca devem ser eliminadas imediatamente.

e Avalvula de seguranca destina-se exclusivamente ao uso pretendido especi-
ficado nestas instrucdes de instalacao. Qualquer outro uso ou uso posterior &
considerado impréprio.

* Aremocao do lacre anula a garantia de fabrica.

® Todo o trabalho de montagem deve ser realizado por pessoal especializado
autorizado.

2 Informacgdes gerais

Vélvulas de seguranca sao vélvulas de alta qualidade que devem ser manuseadas
com cuidado especial. As superficies de vedacao sao finamente trabalhadas na sede
e disco, assim, o aperto necessario é alcancado. A penetracao de corpos estranhos
na vélvula deve ser evitada durante a montagem e durante a operagdo. A vedacéo
de uma vélvula de seguranga pode ser afetada por cdnhamo, fita de teflon ou out-
ros selantes e por respingos de solda. Mesmo o manuseio agressivo da vélvula de
seguranca acabada durante o armazenamento, transporte e instalagao pode causar
vazamento da vélvula. Se as vélvulas de seguranca forem pintadas, certifique-se de
que as partes deslizantes ndo entrem em contato com a tinta.

3 Area de aplicagao

Os detalhes sobre a area de aplicacao das versoes individuais podem ser encontra-
dos nas folhas de dados do fabricante.
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- Instalagdo e montagem

As vélvulas de seguranca de mola devem ser instaladas com o castelo apontando
para cima. Para garantir que as valvulas de seguranca funcionem corretamente, elas
devem ser montadas de modo que nenhuma carga estatica, dindmica ou térmica
possa agir sobre elas. Se puderem surgir, direta ou indiretamente, riscos para as
pessoas ou para 0 meio ambiente através do corpo em casos de abertura, devem
ser tomadas medidas de protecao. Também devem ser consideradas as eliminacoes
pelos orificios de alivio do castelo.

Alimentacao

Os bocais de alimentagéo para as vélvulas de seguranca devem ser os mais curtos
possiveis e devem ser projetados de tal forma que, no desempenho total da vélvula,
nao haja perdas de pressao maiores do que 3% da pressao de abertura.

Drenagem do condensado

As linhas ou as préprias vélvulas (na versao com flange) devem ser fornecidas com
um dispositivo de descarga de condensado, de acao constante, em seu ponto mais
baixo, no caso de uma possivel condensacao. Deve-se assegurar uma drenagem se-
gura do condensado ou do meio derramado. Os corpos, linhas e silenciadores devem
ser protegidos contra congelamento.

Linha de descarga/contrapressao

A linha de descarga das vélvulas de seguranca deve ser projetada de modo que o
fluxo de massa necessario possa ser dissipado sem pressao durante a descarga.
No caso de vélvulas de seguranca com fole de metal, uma contrapressao que ocorre
durante a descarga nao afeta a pressao de abertura da vélvula até no méax. 4 bar. No
caso de vélvulas de seguranca para liquidos, a tubulagdo de descarga projetada de
forma a evitar o congelamento e o acimulo de 4gua em seu interior.

- Modo de operagcao/manutencao

A pressao de trabalho do sistema deve estar pelo menos 5% abaixo da pressao de
fechamento da vélvula de seguranca. Isso garante que a vélvula de seguranca possa
fechar corretamente novamente apds a descarga. Para vazamentos menores, que
podem ser causados por sujeira entre as superficies de vedacao, a vélvula pode ser
retirada para limpeza na ventilagao para descarga. Se o vazamento nao puder ser
eliminado, provavelmente havera danos na superficie de vedacao que sé poderao
ser reparados em nossa fabrica ou por profissionais autorizados. A ventilacao ¢ feita
por meio de uma porca serrilhada sobre o castelo (fig. a), rodando-o no sentido anti-
horério (depois a porca serrilhada deve voltar a girar até o batente) ou acionando a ala-
vanca de ventilagao na parte superior da valvula (fig. b). Na entrega, a alavanca esté
travada com uma correia, que deve ser removida para o acionamento da ventilacao.
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Valvulas de seguranca sem fole e sem tampa estanque a gas (fig. c)

No caso de vélvulas de seguranca sem fole e sem tampa estanque a gés, toda a parte
superior pode ser removida do corpo desparafusando-a com a ferramenta apropriada
e qualquer residuo na sede e na vedacado da sede pode ser removido.

Antes da desmontagem, certifique-se de que a valvula de seguranga nao
esteja pressurizada. Ao recolocar a parte superior no corpo, a pressao de abertura
da vélvula de seguranga nao foi alterada

Valvulas de seguranga com fole metalico (fig. d)

Para as vélvulas de seguranca com foles, a parte superior do corpo nao deve ser
separada, caso contrario, ndo haveré garantia de vedacao se ocorrer contrapressao.
Valvulas de seguranca com tampa impermeavel aos gases (fig. f) ou venti-
lacao com alavanca estanque ao gas (fig. g)

Para valvulas de seguranca com tampa estanque a gas ou ventilagdo com alavanca
estanque ao gas, a parte superior nao deve ser separada do corpo, pois caso contrario,
a estanqueidade do gas ndo é mais garantida. Se ainda for necessério desaparafusar
a parte superior para fins de reparo, certifique-se de que a mola seja liberada antes da
desmontagem. Antes da desmontagem, também deve ser verificado se e qual meio
pode estar no castelo. Existe o risco de possiveis queimaduras quimicas ou envene-
namento.

Dispositivo de ventilagao para manutengao

No caso de vélvulas de seguranga com dispositivo de ventilagéo, é recomendado e
também regra especifica para o sistema que a valvula de seguranca seja purgada de
tempos em tempos pela descarga, a fim de garantir seu funcionamento. Por conse-
guinte, elas podem ser abertas no maximo com uma presséo de funcionamento igual
ou superior a 85% da pressao de abertura. A ventilacao ndo deve ocorrer no estado
despressurizado. Deve ser realizado um teste de abertura das valvulas de seguranca
de acordo com a TRD 601 para geradores de vapor pelo menos a cada 4 semanas.

As vélvulas de seguranca representam a Ultima seguranca para o reservatorio ou o
sistema. Eles devem ser capazes de evitar uma sobrepressado inadmissivel, mesmo
se todos os outros dispositivos reguladores, de monitoramento e controle a montante
falharem. Para garantir essas caracteristicas funcionais, as vélvulas de seguranca
exigem manutencao regular e periodica. Os intervalos de manutencao devem ser
determinados pelo operador de acordo com as condigoes de uso.

6 Desmontagem da valvula

Além das diretrizes de instalagdo geralmente vélidas, deve ser observado que o
sistema deve ser despressurizado antes de desmontar a vélvula de seguranca.

7 Reparos

Os reparos nas valvulas de seguranca s6 podem ser realizados pela Goetze KG
Armaturen ou por oficinas especializadas autorizadas, utilizando apenas pegas de
reposicao originais.
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- Garantia

Esta vélvula foi testada antes de sair da fabrica. Fornecemos, para os nossos produtos,
garantia de reparo gratuito contra devolugéo, de pecas que estejam comprovadamente
inutilizadas como resultado de defeitos de fabricagdo ou de material. Ndo assumimos
indenizacdo por danos e outras obrigacdes. Danos ao selo de fabrica, tratamento ou
instalacao inadequados, falha em seguir estas instrucdes de montagem, manutencao e
operacao, sujeira ou desgaste normal anularao a garantia de fabrica.

fig. a): Ventilagao por porca serrilhada fig. e): Vélvula de seguranga com membrana
Fig. b): Ventilagao com alavanca fig. f): Valvula de seguranca com tampa
fig. c): Valvula de seguranca sem fole e impermeavel aos gases

sem membrana fig. g): Valvula de seguranca com ventilagao

Fig. d): Valvula de seguranca com fole com alavanca estanque ao gas

- Identificacao/inspecao

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
. '|' D/G
Simbolo TUV

F
. F/K/S
Vélvula de seguranca

Ano de inspecéo da peca

Numero de inspecao

Didmetro do orificio

Cédigo de letras:

D/G/H destinado a sistemas de aquecimento

D/G  destinado a vapores/gases

F destinado a liquidos

F/K/S destinada a descarga de ar dos reservatorios
para meios liquidos, granulados ou em p6

Coeficiente de descarga certificado

Pressao de ajuste em bar

As vélvulas de seguranca sdo testadas por nés para resisténcia & pressao e es-
tanqueidade, ajustadas a pressao de ajuste desejada e vedadas. A identificacdo esta
marcada de maneira indelével na placa de identificacao ou no castelo da vélvula.
Além disso, a identificacdo contém as informagdes necessarias de acordo com a
DIN EN ISO 4126-1.
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Pokyny pro instalaci, udrzbu a provoz

Pojistny ventil 851/451, 852/452/352, ¢ .........
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 GeEETzE

1 VSeobecna bezpecnost

« Ventil pouzivejte pouze: @

- jak je zamysleno
- v perfektnim stavu
- bezpec&né a obezfetné

« Instalacni pokyny se musi dodrZovat.

« Poruchy, které mohou ovlivnit bezpe¢nost, musi byt ihned odstranény.

«+ Pojistny ventil je uréen pouze pro pouziti v rozsahu uvedeném v téchto
pokynech pro instalaci. Jakékoli jiné pouZiti nebo pouziti nad ramec specifikaci
je nevhodné.

« Pfi odstranéni plomby pozbyva zaruka platnost.

+ V8echny instalacni prace musi provadét autorizovani pracovnici.

2 VSeobecné informace

Pojistné ventily jsou armatury s vysokou kvalitou, které vyzaduji obzvlast peclivé
zachazeni. Tésnici povrchy jsou pfesné obrabény v misté sedla a kuzelu, takze
je dosahovana potfebna tésnost. BEhem montdze a provozu se musi zabranit
vniknuti cizorodych téles do ventilu. Tésnost pojistnych ventilu muze byt ovlivnéna
nedistotou, teflonovou paskou nebo jinymi zpusoby utésnéni, napfiklad navary, ko-
vovymi od$tépky apod. PFi hrubém zachazeni se sestavenym pojistnym ventilem
b&hem skladovani, pfepravy nebo montaze muze dojit k tomu, Ze bude pojistny ventil
netésny. Pokud jsou pojistné ventily chranény natérem, musi se zajistit, aby posuvné
casti nepfisly s timto natérem do styku.
= Oblast pouziti

Podrobnosti o oblasti pouZiti jednotlivych verzi jsou uvedeny v datovych listech
vyrobce.
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4 Instalace a montaz

Pruzinové pojistné ventily se montuji s krytem pruziny ve svislé pozici. Pro zajisténi
spravné funkce musi byt pojistné ventily instalovany tak, aby nebyly vystaveny
nadmérném statickému, dynamickému nebo tepelnému namahani. V pfipadé, ze
pfi aktivaci ventilu mohou byt ohroZeny osoby nebo prostiedi unikajicim médiem,
musi se pfijmout vhodna ochranna opatfeni. Rovnéz je mozné zvazit odvod pres
odvétravaci otvory krytu pruziny.

Vedeni

Pfivodni vedeni k pojistnym ventilim musi byt co nejkrat$i a navrzeno tak, aby pfi
plném otevieni ventilu nedoslo k vy$simu poklesu tlaku nez max. 3 % tlaku odezvy.
Odvod kondenzétu

Vedeni nebo samotny ventil (s pfirubou) musi byt opatfeny odvodem pfipadného kon-
denzatu v nejnizsim bodé s kontinualnim zpisobem odvodu kondenzatu. Musi byt
zajisténo bezpecné odvadéni kondenzatu nebo vypousténi média. Téleso ventilu,
vedeni a tlumi¢e musi byt chranény proti zamrzani.

Odpousténi / protitlak

Odpoustéci potrubi pojistnych ventili musi byt navrzeno tak, aby odpousténi
pozadovaného hmotnostniho pritoku probihalo bezpe¢né. U pojistnych ventilt s ko-
vovymi vinovci nema protitlak pfi odfukovani o velikosti az 4 bary vliv na nastaveni
tlaku pojistného ventilu. U pojistnych ventili pro kapaliny je nutné odpoustéci vedeni
a navrzeno tak, aby nedochéazelo k zamrzani nebo hromadéni vody.

5 Provoz / idrzba

Pracovni tlak zafizeni by mél byt pfinejmensim o 5 % niz8i nez uzaviraci tlak po-
jistného ventilu. Zajisti to, Ze se pojistny ventil po odpusténi znovu spravné zavre.
V pfipadé drobnych netésnosti, které mohou byt zplsobeny kontaminaci tésnicich
povrchi, je mozné vydistit pojistny ventil pres odfuk. Pokud nedojde k odstranéni
netésnosti, je pravdépodobné poskozeny tésnici povrch, ktery je mozné opravit pou-
ze ve vyrobnim zavodu nebo autorizovanymi specialisty.

Spusténi odfuku se provadi otoéenim drazkované matice umisténé nad krytem
pruziny (obr. a), oto¢enim proti sméru hodinovych ruci¢ek (a nasledné opétovnym
otoenim az k zarazce) nebo packou v horni ¢asti ventilu (obr. b). Zvedaci paka je
pfi dodani zajisténa paskou, kterou je nutnou odstranit, aby bylo mozné ovladat od-
fukovaci mechanismus.

Pojistné ventily bez vinovcu a bez plynotésného krytu (obr. c)

U pojistnych ventili bez vinovcli a bez plynotésného krytu je mozné navic
od$roubovat horni ¢ast vhodnymi nastroji, vyjmout celou horni ¢ast z télesa ventilu a
odstranit necistoty ze sedla a tésnéni sedla.

Pfed demontazi je tieba ovéfit, zda neni ventil pod tlakem. Po opétovném
umisténi horni ¢asti télesa se nastaveny tlak pojistnych ventili nezméni.
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Pojistné ventily s kovovymi vinovci (obr. d)

U pojistnych ventili s vinovci nesmi byt horni ¢ast oddélena od télesa, protoze v
takovém pfipadé by nadale nebylo mozné zarugit tésnost pfi protitlaku.

Pojistné ventily s plynotésnym vickem (obr. f) nebo plynotésnou ru¢ni packou
(obr. g)

U pojistnych ventili s plynotésnym vickem nebo plynotésnou ruéni packou by
horni ¢ast neméla byt odstranéna z télesa ventilu, protoZe v takovém pfipadé nel-
ze plynotésnost nadale zarucit. Pokud je pro ucely oprav od$roubovani horni asti
pFesto nezbytné, musi byt pred demontazi uvolnéna pruzina. Pfed demontazi je tfeba
zkontrolovat, které médium muaze byt v télese ventilu. Hrozi nebezpedi poleptani nebo
otravy.

Odfuk pro adrzbu

Pro pojistné ventily s odfukem se v ramci konkrétnich instalaci doporucuje ¢as od
&asu pojistny ventil nechat spustit a odfouknout, aby se ovéfila funkce pojistného
ventilu. To by mélo prob&hnout pii vy$sim tlaku nez je 5 % minimalniho provozniho
tlaku pro otevieni. Odfuk by se nemél provadét v odtlakovaném stavu. Kontrolu sprav-
né funkce pojistnych ventilt je tfeba provadét podle TRD 601 pro parni generatory v
intervalech nejméné 4 tydny. Pojistné ventily jsou poslednim bezpe&nostnim prvkem
nadoby nebo systému. Mély by byt schopny zabranit nadmérnému zvyseni tlaku i v
pfipadé, Ze selzou vSechny ostatni regulacni, kontrolni a sledovaci prvky zapojené
pred nimi. Pro zajisténi téchto funk&nich charakteristik vyZzaduji pojistné ventily pravi-
delnou UdrZbu. Intervaly tdrzby uréuje operator podle podminek pouZiti.

6 Demontaz ventilu

Kromé v8eobecnych principt fidicich instalaci je tfeba uvést, Ze pred. Pied
demontazi pojistnych ventild musi byt systém odtlakovan.

7 Opravy

Opravy pojistnych ventili smi provadét pouze spole¢nost Goetze KG Armaturen nebo
autorizovana servisni stfediska za pouziti originalnich nahradnich dild.
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8 Zéruka

Pfed odeslanim ze zévodu byl tento ventil testovan. Pro naSe uvedené produkty
zarucujeme, Ze uvedeme soucasti od opétovné provozuschopného stavu, bezplatné, v
pfipadé, Ze dojde k jejich pfedéasnému selhani z diivodu materialové nebo vyrobni vady.
Odpovédnost za nasledné $kody ani jiné zavazky nepfijimame. V pfipadé poskozeni
plomby z vyroby, nespravné manipulace nebo instalace, nedodrZeni téchto pokynl pro
instalaci, udrzbu a provoz, kontaminace nebo béZného opotfebeni tato zaruka pozbyva
platnost.

Obr. a):  Odfuk drazkovanou matici Obr.e):  Pojistny ventil s membranou

Obr. b):  Odfuk zdvihaci packou Obr.f):  Pojistny ventil s

Obr.c):  Pojistny ventil bez vinovce a plynotésnym vickem

bez membrany Obr. g):  Pojistny ventil s plynotésnou
Obr.d):  Pojistny ventil s vinovcem packou

9 Znageni / kontrola
TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
. T D/G
Symbol TUV F
F/K/S

Pojistny ventil

Rok certifikace

Zkusebni &islo

Nejmensi pratoény pramér

Oznaceni:

D/G/H urcené pro topné systémy

D/G  urcené pro pary a plyny

F uréené pro kapaliny

F/K/S ur&ené pro odvétravani vzduchu z nadrzi na
kapalnd, granulovana nebo praskova média

s povolenym koeficientem vypousténi

Nastaveny tlak v barech

Pojistné ventily jsou zkou$eny na pevnost a tésnost a sefizeny a zaplombovany na
pozadovanynastavenytlak.Znacenijenesmazatelnévyznacenonatypovémstitkunebo
nakrytu pruziny ventilu. Kromé toho $titek obsahuje vSechny potfebné informace podle
DIN EN ISO 4126 -1.
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1d.

Monterings-, og vedligeh , 0og drif j! g
Sikkerhedsventil 851/451, 852/452/352, ¢
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 GaETZE

1 Generelle sikkerhedsinformationer

© Brug kun ventilen:
- formélsbestemt
- i upéklagelig tilstand
- sikkerheds- og farebevidst

* Folg monteringsvejledningen.
e Fejl, der kan pavirke sikkerheden, skal omgéende afhjelpes.

* Ventilerne er udelukkende beregnet til det i denne monteringsvejledning anferte
anvendelsesomrade. En anden eller derudover gadende anvendelse anses som
ikke-formalsbestemt.

® Fabriksgarantien bortfalder, hvis plomberingen fjernes.

* Alle montagearbejder skal udferes af autoriseret fagpersonale.

2 Generelle informationer

Sikkerhedsventiler er anordninger af hej kvalitet, som kraever seerlig omhyggelig
handtering. Teetningsfladerne pé seede og kegle er preecisions-bearbejdet, hvorigen-
nem man opnar den nedvendige teethed. Undga, at der kommer fremmedlegemer
ind i ventilen under montage og drift. Teetheden af en sikkerhedsventil kan blive for-
ringet, hvis der bruges hamp, teflontape, svejseperler eller andet. Den faerdige ventil
kan ogsa blive utaet af en hardhaendet behandling under opbevaring, transport og
montage. Bliver ventilen malet, skal man veere opmeerksom p4, at der ikke kommer
maling pé de beveegelige dele

3 Anvendelsesomrader

Enkeltheder om anvendelsesomradet for de enkelte udferelser kan ses i producen-
tens datablade
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4 Installation og montage
Fjederbelastede sikkerhedsventiler skal installeres med fjederkappen pegende lodret
op. For at sikre, at ventilerne fungerer korrekt, skal disse monteres saledes, at de ikke
udseettes for utilladelige statiske, dynamiske eller termiske kreefter. Hvis der pga.
huset i tilfeelde af en reaktion kan opstéa direkte eller indirekte fare for personer eller
omgivelser pga. det udtreedende medium, skal der treeffes egnede beskyttelses-
foranstaltninger. Veer altid opmeerksom pa eventuelle dampe, som kan stremme ud
fra udslipshullerne i fiederkappen.
Tilforsel
Tilferselsstudser til sikkerhedsventiler skal veere sa korte som muligt og skal udfor-
mes séledes, at der ved fuld ventilydelse ikke kan opsté et storre tryktab end max.
3 % af reaktionstrykket.

Kondensatafleb
Ved mulighed for kondensdannelse skal selve rerene eller ventilerne (i flangeversio-
nen) péa deres laveste sted pamonteres en kondensudledningsanordning. Man skal
sorge for et ufarligt afleb af kondensatet eller det udtreedende medium. Huse, lednin-
ger og lyddeempere skal sikres mod frysning.

Udblzesningsledning / modtryk

Sikkerhedsventilernes udbleesningsledning skal udformes séledes, at den nedven-
dige massestrem kan afledes tryklest ved udbleesning. Ved sikkerhedsventiler med
metalbaelg pavirker et ved udblaesning optreedende modtryk op til max. 4 bar ikke
ventilens reaktionstryk. Ved sikkerhedsventiler til veesker skal udlebsledningen leeg-
ges udformes saledes, at den ikke fryser til, og at der ikke kan samle sig vand i den.

5 Driftsmade / vedligeholdelse

Anleeggets arbejdstryk ber ligge mindst 5% under sikkerhedsventilens lukke-
tryk. Derved opnar man, at sikkerhedsventilen lukker korrekt igen efter udblaes-
ningen. Ved mindre utetheder, der kan skylles urenheder mellem teetnings-
fladerne, kan ventilen bringes til udbleesning via ventilering. Kan uteetheden
ikke fjernes ved dette, er der sandsynligvis en beskadigelse af teetningsover-
fladerne, som kun kan repareres pad vores fabrik eller af autoriserede fagfolk.
Afhaengigt af versionen udferes laftning enten ved hjalp af en fingermetrik over fje-
derkappen (fig. a), som drejes mod uret (bagefter skal fingermotrikken drejes tilbage
til stoppet) eller ved at aktivere loftestangen pé ventilens overste del (fig. b). Af hen-
syn til levering er loftestangen blokeret med et band, som skal fiernes for at aktivere
lefteanordningen

Sikkerhedsventiler uden harmonikabaelg og uden gastaet kappe (figur c)

Ved sikkerhedsventiler uden harmonikabaelg og uden gasteet kappe, kan hele over-
delen desuden tages ud af huset ved at skrue overdelen af med relevant veerktoj, s&
eventuelle rester pa seede og saedepakning kan fiernes.
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Inden afmontering skal man vaere opmarksom pa, at ventilen ikke star under
tryk. Sikkerhedsventilens reaktionstryk eendres ikke ved genmontering af husets
overste del.

Sikkerhedsventiler med metalbaelge (fig. d)

Ved sikkerhedsventiler med metalbeelge (fig. d), méa den overste del ikke adskilles
fra huset, da teethed i forbindelse med forekomst af bagtryk da ikke leengere kan
garanteres.

Sikkerhedsventiler med gastaet kappe (figur f) eller gastaet udluftningsfunk-
tion (figur g)

Ved sikkerhedsventiler med gasteet kappe eller gastaet udluftningsfunktion, ma over-
delen ikke adskilles fra huset, da gastaetheden ellers ikke kan garanteres mere. Skulle
det til reperationsmaessige formal veere nedvendigt at skrue overdelen af, skal det
paagtes, at fiederen for demonteringen skal veere afspaendt. For demonteringen skal
det ligeledes kontrolleres, om og hvilke medier, der befinder sig i motorhjelmen. Der
er en mulig fare for aetsning eller forgiftning.

Ventilering til vedligeholdelse

Ved sikkerhedsventiler med trykaflastningsanordning anbefales det, og er ogsa an-
legsspecifikt foreskrevet, at bringe sikkerhedsventilen til udbleesning fra tid til an-
den ved at lette trykket for at sikre, at sikkerhedsventilen fungerer. Den kan senest
bringes til at &bne fra et driftstryk pa =85 % af reaktionstrykket. Lofteanordningen
ma ikke betjenes i trykfri tilstand. Iht. TRD 601 skal der ved dampgeneratorer fo-
retages en funktionskontrol af sikkerhedsventilerne mindst en gang om maneden.
Sikkerhedsventiler udger den sidste sikkerhed for beholderen hhv. systemet. De bor
ogsa veere i stand til at forhindre et utilladeligt overtryk, hvis alle andre forudgaende
regulerings-, styre- og overvagningsenheder svigter. For at sikre disse funktionse-
genskaber har sikkerhedsventiler brug for regelmaessigt og tilbagevendende efter-
syn. Vedligeholdelsesintervallerne til disse ventiler skal fastleegges af den driftsans-
varlige iht. anvendelses-betingelserne.

6 Afmontering af ventilen

Foruden de generelt gyldige montageretningslinjer skal man veere opmasrksom pa,
at anlaegget principielt skal geres tryklest inden afmontering af ventilen.

7 Reparationer

Reparationer pa sikkerhedsventiler mé kun udferes af firmaet Goetze KG Armaturen
eller af autoriserede veerksteder, udelukkende med brug af originale reservedele.
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- Garantie

Denne ventil blev afprevet inden den forlod fabrikken. P& vores produkter yder vi garanti
pa den made, at vi gratis istandseetter indsendte dele, som paviseligt er blevet fortidigt
ubrugelige pa grund af materiale- eller fabrikationsfejl. Skadeserstatning og lignende
forpligtelser er udelukket. Fabriksgarantien bortfalder/daekker ikke ved beskadigelse af
fabriksplomberingen, usagkyndig behandling hhv. installation, ignorering af denne mon-
tage- og vedligeholdelsesvejledning, tilsmudsning eller normalt slid.

Fig. a): Loftning ved hjeelp af fingermetrik | Fig. e): Sikkerhedsventil med membran

Fig. b): Leftning ved hjeelp af stang Fig. f): Sikkerhedsventil med gasteet

Fig. ¢): Sikkerhedsventil uden baelge + kappe

uden membran Fig. g): Sikkerhedsventil med gastast

Fig. d): Sikkerhedsventil med bzelge udluftningsfunktion

- Maerkning / afprgvning

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
'|' D/G

TUV-symbol

F
. . F/K/S
Sikkerhedsventil

Ar for komponenttest

Komponent-testnummer

Tveersnit snaevreste flow

Kodebogstaver:

D/G/H konstrueret til varmesystemer

D/G  konstrueret til damp/gas

F konstrueret til vaesker

F/K/S konstrueret til udblaesning af luft fra tanke med
vaeske, materiale i granulat- eller stovform

Udstremningskoefficient

Indstillet tryk i barw
Vi kontrollerer sikkerhedsventilerne for trykstyrke og teethed, justerer det kreevede
indstillede tryk og forsegler dem.

Identifikationen pa typeskiltet eller pa ventilens fiederkappe er anfert med et per-
mament afmaerkningssystem. Desuden indeholder maerkningen de nedvendige data
iht. DIN EN ISO 4126-1.
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Asennus-, huolto- ja kdyttoohje

Varoventtiili 851/451, 852/452/352, ¢
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 GaETzE

1 Yleiset turvallisuusohjeet
* Kayta venttiilia vain:
- méaéardysten mukaisesti
- moitteettomassa kunnossa
- turvallisuuden ja vaarat huomioon ottaen

e Asennusohjetta on noudatettava.
 Turvallisuuden vaarantavat héiriét on korjattava valittémasti

 Venttiilit on tarkoitettu ainoastaan tassa asennusohjeessa mainittuun kaytto-
alueeseen. Muunlainen tai tdmén ylittava kaytto katsotaan maaraystenvastai-
seksi.

* Jos sinetit poistetaan, tehdastakuu ei ole endé voimassa.

 Valtuutetun ammattitaitoisen henkil6ston on tehtéva kaikki asennustyot.

2 Yleiset ohjeet

Varoventtiilit ovat korkealaatuisia laitteita, joita on kasiteltdvé erityisen varovasti.
Tiivistepinnat ovat istuvuudeltaan ja muodoltaan mitéd tarkimmin viimeisteltyja niin,
ettd ne saavat aikaan tarvittavan tiiviyden. Roskien padsya venttiiliin on asennuksen
ja kayton aikana valtettava. Varoventtiilin tiiviys voi kérsia hampun, teflonteipin
ja muiden tiivisteaineiden tai hitsaushelmien vaikutuksesta. Valmiin venttiilin
kovakourainen kasittely varastoinnin, kuljetuksen ja asennuksen aikana voi myds
saada sen vuotamaan. Jos venttiili maalataan, on varmistettava, etteivat liukuvat osat
joudu kosketuksiin maalin kanssa.

3 Kayttoalue

Valmistajan dokumenteissa on tarkempia tietoja eri toteutusten kédyttdalueesta.
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4 Kokoonpano ja asennus

Jousitetut varoventtiilit on asennettava jousen hatun ollessa pystysuorassa. Jotta
venttiilit toimivat moitteettomasti, on ne asennettava niin, ettei niihin vaikuta
mitkaan kielletyt staattiset, dynaamiset tai termiset kuormitukset. Jos pesén lapi
kédynnistystilassa purkautuva aine voi aiheuttaa suoraan tai epdsuorasti vaaran
ihmisille tai ympdristélle, on sen varalta suojauduttava sopivilla toimenpiteilld. Myés
jousen hatussa olevien kevennysporausten paéstét on otettava huomioon.
Tulojohto

Varoventtiilien tulojohtoyhteiden tulee olla niin lyhyet kuin vain mahdollista, ja ne on
muotoiltava niin, ettd taydelld venttiiliteholla ei voi syntyd suurempaa painehaviota
kuin 3 % vastepaineesta.

Lauhteen poistojohto

Putkien ja itse venttiilien (laippamalleissa) on oltava varustettu matalimmalla kohdalla
olevalla pysyvalla lauhteenpoistolla. Lauhdeveden ja vuotavan aineen vaarattomasta
johtamisesta pois on huolehdittava. Venttiilinpes&, johdot ja d&anenvaimentimet on
suojattava jaatymiselta.

Tyhjennysjohto / vastapaine

Varoventtiilien tyhjennysjohto, ulospuhallusjohto, on asennettava niin, ettéd
puhallukseen tarvittava massavirta voidaan johtaa paineettomasti pois. Varovent-
tiilleissa, joissa on metallinen palje, ei puhalluksessa esiintyvd korkeintaan 4
baarin vastapaine heikennad varoventtiilin vastepainetta. Nesteille tarkoitettujen
varoventtiilien poistoputki on asennettava suunniteltava siten, ettei se jaady eikéd
siihen voi kertya vetta.

5 Kayttétapa / huolto

Laitteiston tyopaineen tulee olla véhintddn 5 % varoventtiilin sulkupaineen
alapuolella. Talld varmistaan, ettad varoventtiili sulkeutuu puhalluksen jalkeen jalleen
kunnolla. Pienemmissa epatiiviyksissa, jotka ovat aiheutuneet tiivistepintojen valiin
jaéneesta liasta, voidaan venttiili iimavirralla tehtévaa puhdistusta varten kdynnistaa
puhaltamaan ulos. Mikéli vuotoa ei saada korjattua nailla toimenpiteilld, syyna on
luultavasti tiivistyspinnan vioittuminen. Téméa vika on annettava kunnostaa joko
valmistajan tehtaalla tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. Puhallus tapahtuu
mallista riippuen joko jousen hatun paélla olevan pyoritettavan mutterin avulla (kuva
a) kiertdmaélla sitd vastapéivaan (sen jalkeen mutteri on kierrettdvé takaisin loppuun
asti) tai kayttamalld venttiilin yldpuolella olevaa puhallusvipua (kuva b). Puhallusvipu
on tehtaalla kiinnitetty nauhalla, joka on poistettava puhallusta varten.

Varoventtiili, jossa ei ole paljesuojainta eika kaasutiivista suojusta (kuva c)
Varoventtiileissa, joissa ei ole paljesuojainta eikd kaasutiivistd suojusta, voidaan
lisdksi koko yldosa irrottaa suojuksesta ruuvaamalla se irti oikeita ty6kaluja kdyttaen
ja poistaa istukassa ja istukan tiivisteessé olevat mahdolliset jadmat.
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Ennen irrotusta on varmistettava, ettei venttiilissa ole painetta. Varoventtiilin
aukeamispaine on sama kuin ennen, kun yldosa on asennettu paikalleen koteloon.

Varoventtiilit, joissa on metallinen palje (kuva d)
Jos varoventtiilisséd on metallinen palje (kuva d), sen ylédosaa ei saa irrottaa kotelosta,
muutoin tiiviys ei ole enaa taattu vastapaineen esiintyessa

Varoventtiilit, joissa on kaasutiivis suojus (kuva f) tai vipukayttoinen
kaasutiivis ilmanvaihto (kuva g)

Kaasutiiviyden takaamiseksi ei varoventtiileissd, joissa on kaasutiivis suojus
tai vipukdyttdinen kaasutiivis ilmanvaihto saa yldosaa irrottaa kotelosta. Mikali
kunnostustoiden takia on kuitenkin valttdmatonta irrottaa yldosa, on katsottava, etta
ennen purkamista I6ysatéan jousi. Ennen purkamista on niinikdan tarkastettava, onko
venttiilikopassa vield valiainetta. Mikéli ndin on, sitd on varottava — sydpymis- tai
myrkytysvaara

Huoltoa varten tehtava ilmaus

Jarjestelméasta riippuen on suositeltavaa tai jopa valttamatonta, ettad varoventtiileja,
joissa on nostokiinnike, on nostettava ajoittain ylospéin, jotta paine purkautuu.
Néin varmistetaan varoventtiilien toimivuus. Ne voidaan siksi saada aukeamaan
viimeistaan, kun kayttopaine on =85 % vastepaineesta. Puhallusta ei saa suorittaa
paineettomassa tilassa. Varoventtiilien likkuvuuden tarkastus on TRD 601:n mukaan
tehtava hoyrykattiloissa vahintaan 4 viikon valein. Varoventtiilit muodostavat sailiossé
tai jarjestelmassé viimeisen varokeinon. Niiden tulee pystyd estamaan liian suuri
ylipaine my6s silloin, kun kaikki muut niiden eteen kytkettyiné olevat s&ato-, ohjaus-
ja valvontalaitteet ovat pettédneet. Varoventtiilit vaativat sadannéllistd huoltoa, jotta
niiden toimivuus voidaan aina taata. Toimenharjoittajan on madritettdva naiden
putkivarusteiden huoltovalit kayttéolosuhteiden mukaan.

6 Putkivarusteen irrotus

Yleisesti voimassa olevien asennusohjeiden liséksi on otettava huomioon, ettd ennen
kuin venttiilig aletaan irrottaa, laitteistosta on aina poistettu paine.

7 Korjaukset

Varoventtiileja saavat korjata vain Goetze KG Armaturen tai valtuutetut korjaamot.
Vain alkuperéisten varaosien kéytto on sallittua.
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- Takuu

Tama venttiili on tarkastettu, ennen kuin se lahti tehtaalta. Tuotteillemme annamme
takuun siind muodossa, etta kunnostamme palautettaessa sellaiset osat iimaiseksi, jotka
materiaali- tai valmistusvirheen vuoksi ovat ennenaikaisesti tulleet kayttokelvottomiksi.
Emme myénna vahingonkorvausta tai vastaa muista samankaltaisista velvollisuuksista.
Tehtaan takuu ei ole voimassa, jos tehtaan sinetti on rikottu, venttiilid on késitelty tai se
on asennettu epdasianmukaisesti, tdtd asennus- ja huolto-ohjetta ei ole noudatettu tai
kun venttiili on normaalisti kulunut.

Kuvaa):  Puhallus pydritettdvan mutterin | Kuvae): Varoventtiili, jossa on kalvo

avulla Kuva f):  Varoventtiili, jossa on kaasutiivis
Kuva b):  Puhallus vivun avulla suojus
Kuvac):  Varoventtiili iiman paljetta + Kuva g):  Varoventtiili, jossa on kaasutiivis
ilman kalvoa vipukdyttéinen ilmanvaihto

Kuva d):  Varoventtiili, jossa on palje

- Merkinta / tarkastus

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
. D/G
TUV-tunnus

F
F/K/S

Varoventtiili
Rakenneosan tarkastuksen vuosi

Tarkastusnumero

Kapein virtauslapimitta

Tunnuskirjaimet:

D/G/H tarkoitettu lammityslaitoksia varten

D/G  tarkoitettu hoyryja/kaasuja varten

F tarkoitettu nesteita varten

F/K/S tarkoitettu ilman poispuhaltamiseen nestemaisten,
rakeisten tai pdlymaisten kdyttdaineiden séilidista

Myodnnetty virtausluku

Séaadetty paine bar

Tehtaalla tarkastetaan varoventtiilien paineenkestévyys ja tiiviys, sdéédetaan ne halut-
tuun sdatdpaineeseen ja sinetdidaan.

Tunnukset ovat kestdvdassd muodossa tyyppikilvessé tai venttiilin jousen hatussa.
Merkinté sisaltas liséksi tarpeelliset tiedot DIN EN ISO 4126-1 mukaisesti.
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Istruzioni per I blaggio, la i e l'uso
Valvola di sicurezza 851/451, 852/452/352, ¢
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 GeErze
1 Avvertenze generali sulla sicurezza
 Usare la valvola esclusivamente:
- per il suo scopo specifico ®

- in condizioni perfette
- prestando attenzione a sicurezza e possibili rischi

* Attenersi sempre alle istruzioni per l'installazione.

* Eliminare immediatamente eventuali difetti che possono pregiudicare la
sicurezza

 Le valvole sono progettate esclusivamente per il campo d'impiego indicato
in queste istruzioni per 'installazione. Qualsiasi uso diverso o che esuli da
questo campo d'impiego viene considerato come improprio.

® Con la rimozione della piombatura, la garanzia del fabbricante decade.

 Tutti i lavori di montaggio devono essere eseguiti da personale specializzato
appositamente autorizzato.

2 Avvertenze generali

Le valvole di sicurezza sono componenti di alta qualita e vanno maneggiate con parti-
colare cura. Le superfici di tenuta su sede e cono sono state lavorate con macchinari
di massima precisione per raggiungere I'ermeticita richiesta. Durante il montaggio e
il funzionamento evitare l'infiltrazione di corpi estranei nella valvola. L'ermeticita della
valvola di sicurezza pud essere compromessa se si fa uso di canapa, nastri di teflon,
cordoni di saldatura e alcuni altri tipi di materiale e dispositivi. Anche un handling
non accurato della valvola finita durante lo stoccaggio, il trasporto e il montaggio pud
comprometterne |'ermeticita. Se la valvola viene verniciata, assicurarsi che le parti
scorrevoli non vengano in contatto con la vernice.

3 Gamma di applicazione

| dettagli relativi all'ambito di utilizzo delle singole applicazioni sono riportati nelle
schede di dati del produttore
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- Installazione e assemblaggio

Le valvole di sicurezza caricate a molla vanno installate con il coperchio a molla rivolto
verticalmente verso I'alto. Per assicurare un funzionamento perfetto delle valvole,
montarle in modo da evitare |'azione di sollecitazioni statiche, dinamiche o termiche
non consentite. Se in caso di attivazione, il mezzo fuoriuscente dalla cassa puo rap-
presentare un pericolo diretto o indiretto per le persone o I'ambiente, adottare misure
di protezione adatte. Prestare sempre attenzione a eventuali effluvi provenienti dai
fori di sfiato del coperchio a molla.

Tubo di alimentazione

| raccordi per le valvole di sicurezza devono essere possibilmente corti e strutturati in
modo che a piena capacita della valvola non possano verificarsi perdite di pressione
superiori al 3% della pressione di risposta.

Scarico della condensa

Qualora sia possibile la formazione di condensa, i tubi o le stesse valvole (nella ver-
sione a flangie) vanno dotate nel punto piu basso di un dispositivo di scarico della
condensa a funzionamento continuo. Assicurare uno scarico sicuro della condensa
o del mezzo fuoriuscente. Le casse, tubazioni e silenziatori devono essere protetti
contro il congelamento.

Tubo di scarico / contropressione

Il tubo di scarico delle valvole di sicurezza deve essere realizzato in modo che durante
lo scarico il flusso di massa necessario possa essere fatto defluire senza pressione.
In caso di valvole di sicurezza con soffietto metallico, una contropressione fino a max.
4 bar durante lo scarico non ne influenza la pressione di risposta. Nel caso delle valvo-
le di sicurezza per liquidi, la tubazione di scarico realizzata in modo tale da impedire il
congelamento e I'accumulo di acqua al suo interno

- Modo di funzionamento / manutenzione

La pressione d'esercizio dell'impianto deve essere di almeno il 5% inferiore
a quella di chiusura della valvola di sicurezza. Questo fa si che dopo lo scari-
co, la valvola di sicurezza possa di nuovo chiudere perfettamente. In caso di
piccole anermeticita, che possono essere causate da sporco tra le superfici
di tenuta, per la pulizia la valvola pud essere fatta scaricare mediante aerazio-
ne. Se cido non elimina la fuoriuscita, cid significa probabilmente che la super-
ficie di sigillatura & danneggiata. La riparazione di questa superficie pud es-
sere effettuata solamente presso la nostra fabbrica da specialisti autorizzati.
Secondo la versione, il sollevamento avviene tramite un dado zigrinato posto sopra
il coperchio a molla (Fig. a) che viene ruotato in senso antiorario (successivamente il
dado dev'essere riavvitato fino alla battuta) oppure attuando la leva di sollevamento
sulla parte superiore della valvola (Fig. b). Ai fini della consegna la leva di sollevamen-
to viene bloccata tramite una cinghia che deve essere rimossa per attuare il dispo-
sitivo di sollevamento.
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Valvole di sicurezza senza mantici e senza calotta a tenuta di gas (Fig. ¢)
Inoltre, in caso di valvole di sicurezza senza mantici (Fig. ¢) e senza calotta a tenuta
di gas, I'intera parte superiore puo essere svitata dall'involucro tramite utensili idonei
per poi rimuovere eventuali residui dalla sede e dalla guarnizione.

Prima dello smontaggio assicurarsi che la valvola non sia sotto pressione. La
pressione di sollecitazione della valvola di sicurezza non viene alterata attraverso il
riassemblaggio della parte superiore con l'involucro.

Valvole di sicurezza con mantici metallici (Fig. d)

In caso di valvole di sicurezza con mantici metallici (Fig. d), la parte superiore non do-
vra essere separata dall'involucro, poiché in caso contrario I'ermeticitad non sarebbe
piti garantita in caso di contropressione.

Valvole di sicurezza con coperchio a tenuta di gas (Fig. f) o disposi
tilazione a leva a tenuta di gas (Fig. g)

Nelle valvole di sicurezza con coperchio o dispositivo di ventilazione a leva a tenuta di
gas, la parte superiore non deve essere separata dall'involucro, in quanto altrimenti
non & pit garantita la tenuta ai gas. Qualora, a scopi di riparazione, dovesse comun-
que rendersi necessario svitare la parte superiore, occorre assicurare che prima dello
smontaggio venga allentata la molla. Prima dello smontaggio va altrettanto verificata
I'eventuale presenza di un mezzo di scarico nella calotta e la natura di tale mezzo,
in quanto potrebbe sussistere il rischio di intossicazione o ustioni da agenti chimici.
Aerazione per la manutenzione

Nelle valvole di sicurezza con dispositivo di ventilazione & consigliabile, e a
seconda del tipo di impianto pud essere obbligatorio, far scaricare di tanto
in tanto la valvola di sicurezza tramite ventilazione, al fine di accertare il fun-
zionamento della valvola di sicurezza. Al piu tardi a partire da una pressione
d'esercizio del 285 % della pressione di risposta, possono quindi essere aper-
te. Il dispositivo di sollevamento non dovra essere azionato in assenza di pres-
sione. Un controllo della funzionalita delle valvole di sicurezza nei generatori di
vapore, conf. TRD 601 deve essere eseguito almeno a intervalli di 4 settimane.
Le valvole di sicurezza rappresentano |'ultima protezione per il serbatoio e il sistema
Devono essere in grado di impedire una sovrappressione non consentita anche quan-
do tutte le altre apparecchiature di regolazione, comando e monitoraggio installate a
monte falliscono. Al fine di garantire queste proprieta di funzionamento, le valvole di
sicurezza devono essere regolarmente e periodicamente sottoposte a manutenzione.
Gli intervalli di manutenzione di questo valvolame devono essere fissati dall'utente in
base alle condizioni d'impiego

ivo di ven-

6 Smontaggio della valvola

Oltre alle disposizioni per il montaggio generalmente valide si deve considerare che
prima dello smontaggio della valvola I'impianto deve sempre essere depressurizzato.

7 Riparazioni

Le riparazioni alle valvole di sicurezza devono essere eseguite esclusivamente dalla
ditta Goetze KG Armaturen o da officine specializzate autorizzate, utilizzando esclu-

sivamente ricambi originali.
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- Garanzia

Questa valvola & stata controllata prima di lasciare la fabbrica. La garanzia per i nostri
prodotti prevede una riparazione gratuita delle parti restituite di cui venga accertata la
prematura inadeguatezza all'uso in seguito a difetti di materiale o fabbricazione. Non ci
assumiamo alcuna responsabilita per eventuali danni né obblighi di qualsiasi altro tipo.
In caso di danneggiamento della piombatura della fabbrica, handling e/o installazione
inappropriati, inosservanza di queste istruzioni per I'assemblaggio e la manutenzione,
contaminazione o normale usura, la garanzia decade.

Fig. a): Sollevamento tramite dado Fig. e): Valvola di sicurezza con diaframma
zigrinato Fig. f): Valvola di sicurezza con coperchio
Fig. b): Sollevamento tramite leva atenuta di gas

Fig. c): Valvola dd‘ s:{curezza senza mantici Fig. g): Valvola di sicurezza con dispositivo
& senza diaframma di ventilazione a leva a tenuta di
Fig. d): Valvola di sicurezza con mantici gas

- Identificazione / Controllo

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
. T D/G
Simbolo TUV

F
F/K/S

Valvola di sicurezza

Anno prova componente

Numero prova componente

Sezione trasversale luce piu stretta

Lettere codice:

D/G/H design per sistemi di riscaldamento

D/G  prevista per vapore/gas

F prevista per liquidi

F/K/S prevista per lo sfiato d'aria da cisterne per prodotti
liquidi granulari o in polvere

Coefficiente di scarico

Pressione di regolazione in bar

L'aziendaverificalecaratteristichediresistenzaallapressione edermeticitadelle valvole
di sicurezza, procede alle regolazioni secondo la pressione richiesta e sigilla le valvole.
L'identificazione sulla targhetta tipologica o sul coperchio a molla della valvola & ese-
guita usando una stampa indelebile. L'identificazione contiene inoltre le indicazioni
necessarie conf. DIN EN ISO 4126-1.
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Montage-, onderhouds- en bedieni handleidi

Veiligheidsklep 851/451, 852/452/352,
652mFK, 652sGK, 861/461, 420, 460

1 Algemene veiligheidsinformatie

® Gebruik de klep alleen:
- voor het gespecificeerde doel @
- in een onberispelijke toestand
- met inachtneming van de veiligheid en de mogelijke gevaren

® Volg altijd de montage-instructies.

¢ Eventuele defecten die van invlioed kunnen zijn op een veilige werking van de
klep moeten onmiddellijk worden verholpen.

* De kleppen zijn exclusief ontwikkeld voor de toepassingen die in deze instal-
latie-intructies zijn beschreven. Gebruik dat afwijkt van of zich verder uitstrekt
dan de genoemde toepassingen wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

» De fabrieksgarantie vervalt als de afdichting wordt verwijderd.

e Alle montagewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door daartoe
bevoegd gespecialiseerd personeel.

2 Algemene aanwijzingen

Veiligheidskleppen zijn hoogwaardige armaturen die bijzonder, zorgvuldig behandeld
moeten worden. Om de vereiste dichtheid te verkrijgen, zijn de afdichtingsoppervl-
akken van de zitting en de kegel fijn bewerkt. Voorkom dat er tijdens de montage en
de bediening vreemde deeltjes in de klep komen. De afdichting van een veiligheids-
klep kan belemmerd worden door hennep, teflontape, andere afdichtingsmiddelen
of lasparels enz. Een ruwe behandeling van de gemonteerde klep tijdens de opslag,
het transport en de montage kan eveneens leiden tot een lekkende klep. Als de klep
moet worden geverfd, moet er worden vermeden dat de glijdelen met de verf in
contact komen.

3 Toepassingsgebied

Raadpleeg voor bijzonderheden aangaande het toepassingsgebied van de afzonder-
lijke uitvoeringen de gegevensbladen van de fabrikant.

Assembly and maintenay
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- Installatie en montage

Veer-veiligheidskleppen moeten ingebouwd worden met verticaal naar boven ge-
richte veerkap. Om te verzekeren dat de kleppen onberispelijk functioneren, moeten
deze zodanig worden gemonteerd dat er geen ontoelaatbare statische, dynamische
of thermische belastingen kunnen ontstaan. Als het medium, dat uit de behuizing
stroomt, direct of indirect gevaren voor personen of de omgeving kan veroorzaken,
dan moeten er geschikte veiligheidsmaatregelen worden genomen. Daarbij moeten
ook uitwasemingen door de ontlastingsboringen van de veerkap in acht worden ge-
nomen.

Toevoer

De toevoerstompen voor de veiligheidskleppen dienen zo kort mogelijk te zijn en
moeten zodanig zijn gevormd dat bij volledig klepvermogen geen hogere drukverlie-
zen dan max. 3% van de aanspreekdruk kunnen optreden.

Condensafvoer

De leidingen of de kleppen zelf (bij flensuitvoering) moeten voor het afvoeren van
eventueel optredend condensatievocht op het laagste punt worden uitgerust met
een permanent actieve inrichting voor het afvoeren van condensatievocht. Het con-
densaat of het naar buiten stromende medium moet zonder gevaar worden afgevo-
erd. De behuizingen, de leidingen en de geluiddempers moeten tegen bevriezing
worden beschermd.

Afblaasleiding / tegendruk

De afblaasleiding van de veiligheidskleppen moet zodanig worden uitgevoerd dat
bij het afblazen de vereiste massastroom drukloos kan worden afgevoerd. Bij vei-
ligheidskleppen met metalen vouwbalg beinvioedt een bij het afblazen optredende
tegendruk van max. 4 bar de aanspreekdruk van de veiligheidklep niet. Bij veiligheids-
kleppen voor vloeistoffen moet de afvoerleiding en zo worden uitgevoerd dat deze
niet kan bevriezen en er zich geen water in kan ophopen.

- Bediening / onderhoud

De werkdruk van de installatie moet minstens 5% lager zijn dan de sluitdruk van
de veiligheidsklep. Dit zorgt ervoor dat de veiligheidsklep na het afblazen weer
onberispelijk kan sluiten. Bij kleine lekkages, die veroorzaakt kunnen worden door
verontreinigingen tussen de afdichtingsoppervlakken, kan de klep voor de reiniging
worden afgeblazen door het openen van de klepschotel. Als daarmee de lekkage niet
is verholpen, dan is waarschijnlijk het oppervlak van de afdichting beschadigd; dit
kan alleen in onze fabriek of door erkend personeel worden gerepareerd. Het openen
gebeurt afhankelijk van de uitvoering door de kartelmoer boven de veerkap (fig. a) te-
gen de klokrichting in te draaien (vervolgens moet de kartelmoer tot tegen de aanslag
teruggedraaid worden) of met behulp van de openingshendel aan de bovenkant van
de klep (fig. b). De openingshendel is bij levering bevestigd met een band, die voor
de bediening moet worden verwijderd.
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Veiligheidskleppen zonder balg en zonder gasdichte kap (Afb. c)

Bij veiligheidskleppen zonder balg en zonder gasdichte kap kan bovendien door het
afschroeven van het bovenstuk met een passend gereedschap het volledige bo-
venstuk uit de behuizing worden genomen en kan eventuele aanslag van de zitting en
afdichting worden verwijderd.

Voor de demontage moet u erop letten dat de klep niet onder druk staat. Door
het aanbrengen van het bovenste gedeelte in de behuizing is de aanspreekdruk van
de veiligheidsklep niet gewijzigd

Veiligheidskl met metaal balg (fig. d)

Bij de veiligheidskleppen met vouwbalg mag het bovenste gedeelte niet van de be-
huizing gescheiden worden, daar de dichtheid bij optredende tegendruk anders niet
meer verzekerd is.

Veiligheidskl met dichte kap (Afb. f) of met een gasdichte hendel
bedienbare veiligheidskl (Afb. g)

Bij veiligheidskleppen met gasdichte kap, of bij met een gasdichte hendel bedienbare
veiligheidskleppen, mag het bovenstuk niet van de behuizing worden gescheiden,
omdat anders de gasdichtheid niet meer kan worden gegarandeerd. Indien voor re-
paratiedoeleinden het losschroeven van het bovengedeelte toch nodig is, moet erop
worden gelet dat voor de demontage de veer wordt ontspannen. Voor de demontage
moet bovendien gecontroleerd worden of en welk medium zich in de kap zou kunnen
bevinden. Er bestaat gevaar voor een eventuele brandwonden of vergiftiging.
Openen voor het onderhoud

Bij veiligheidsventielen met een verluchtingsinrichting strekt het tot aanbeveling, en
kanhetnaargelangdeinstallatie ook voorgeschrevenzijn, van tijd tot tijd het veiligheids-
ventiel tot uitblazen te brengen door het te verluchten, teneinde zich te vergewissen
van het functioneren van het veiligheidsventiel. Ze kan ten laatste worden geopend va-
naf een bedrijfsdruk van =285 % van de aanspreekdruk. Deze opening mag niet in dru-
kloze toestand gebeuren. Overeenkomstig TRD 601 moet bij stoomketels minstens
om de 4 weken worden gecontroleerd of de veiligheidskleppen goed functioneren.
Veiligheidskleppen zijn de laatste veiligheid voor de tank resp. het systeem. Zij moe-
ten een ontoelaatbare druk kunnen verhinderen ook als alle andere voorgeschakelde
regel- en bedieningsapparaten alsook monitoren weigeren. Om deze functie-eigen-
schappen veilig te stellen, hebben veiligheidsventielen een regelmatig en herhaal-
delijk onderhoud van doen. De onderhoudsintervallen voor deze kleppen moeten
worden vastgelegd overeenkomstig de gebruiksomstandigheden van de exploitant
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- Demontage van de klep

Naast de algemeen geldige montagerichtlijnen moet erop worden gelet dat de klep
voor de demontage van de installatie drukloos wordt gemaakt.

- Reparaties

Herstellingen aan veiligheidsventielen mogen enkel door de firma Goetze KG Arma-
turen of door geautoriseerde werkplaatsen worden uitgevoerd, met exclusief gebruik
van originele vervangingsonderdelen. Daarbij moeten uitsluitend originele reserve-
delen worden gebruikt.

- Wettelijke garantie

Deze klep werd gecontroleerd voor het verlaten van de fabriek. De garantie op onze pro-
ducten omvat een kosteloze reparatie van ingestuurde producten, waarvoor aangetoond
kan worden dat ze als gevolg van materiaal- of fabricagefouten voortijdig onbruikbaar
werden. Eisen tot schadevergoeding of andere verplichtingen aanvaarden wij niet. Bij
beschadiging van de fabrieksafdichting, ondeskundig gebruik resp. ondeskundige ins-
tallatie, niet-inachtneming van deze montage- en onderhoudsaanwijzing, vervuiling of
normale slijtage vervalt de fabrieksgarantie.

Fig. a): Openen met kartelmoer Fig.e):  Veiligheidsklep met membraan

Fig.b):  Openen met openingshendel Fig. f) Veiligheidsklep met gasdichte

Fig.c):  Veiligheidskleppen zonder kap

vouwbalg + zonder membraan Fig.g):  Met een gasdichte hendel

Fig.d):  Veiligheidsklep met vouwbalg bedienbare veiligheidsklep
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- Identificatie / controle

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
'|' D/G

TUV-teken

F
. . F/K/S
Veiligheidsklep

Jaar onderdeelkeuring

Keuringsnummer

Kleinste stromingsdiameter

Kenletters:

D/G/H geschikt voor verwarmingsinstallaties

D/G  geschikt voor dampen/gassen

F geschikt voor vloeistoffen

F/K/S geschikt voor het afblazen van lucht uit reservoirs
voor vloeibare, korrelige of stofvormige media

Toegekend uitstroomcijfer

Insteldruk in bar

Veiligheidskleppen worden door ons gecontroleerd op drukvastheid en dichtheid
en op de gewenste insteldruk ingeregeld en verzegeld. De markering is onwisbaar
aangebracht op het typeplaatje resp. op de kap van de klep. De identificatie bevat
bovendien de noodzakelijke gegevens overeenkomstig DIN EN ISO 4126-1.
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Monterings-, vedlikeholds- og bruksanvisning

Sikkerhetsventil 851/451,852/452/352, ¢ .........
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 GaETzE

1 Generelle sikkerhetsanvisninger

 Bruk ventilen kun:
- som tiltenkt
- i feilfri tilstand
- sikkerhets- og farebevisst

* Det skal tas hensyn til monteringsanvisningene.
e Forstyrrelser som kan pavirke sikkerheten, skal utbedres omgéaende.

* Ventilene er utelukkende ment for det bruksomradet som er oppfert i denne
monteringsanvisningen. All annen bruk eller bruk utover dette gjelder som feil
bruk.

* Nar plomberingen fjernes, oppherer fabrikkgarantien.

¢ Alle monteringsarbeider skal gijennomferes av autorisert fagpersonell.

2 Generelle anvisninger

Sikkerhetsventiler er rerdeler av hoy kvalitet som krever seerlig forsiktig behandling.
Tetningsflatene er finbearbeidet pa sete og kjegle, pa4 den maten oppnas den nedven-
dige tettheten. Under montering og drift ma det unngas at det trenger inn fremmed-
legemer i ventilen. Tetningen pé en sikkerhetventil kan forringes ved & bruke hamp,
teflonteip i tillegg til sveisestrenger, med mer. Ogsa roff behandling av den ferdige
ventilen under lagring, transport og montering kan gjere armaturen utett. Dersom
ventilen skal overmales, méa det pases at glidende deler ikke kommer i berering med
malingen.

3 Bruksomrader

Se produsentens datablad for detaljer om utvalget for individuelle versjoner.
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4 Innbygging og montering
Sikkerhetsventiler med fjeer skal monteres med fjaerkappen vendt opp. For & garante-
re at ventilene fungerer helt korrekt ma de monteres slik atingen ulovlige statiske, dy-
namiske eller termiske innvirkninger kan oppsta. Dersom personer eller omgivelser
kan komme direkte eller indirekte i fare pa grunn av at medium utleper under start,
skal det treffes egnede beskyttelsestiltak. Folg alltid neye med pa mulig dunst som
kan komme ut av fjeerkappens avlastningsépninger.
Tilferselsledning
Tilferselsstussene for sikkerhetsventilene skal veere sa korte som mulig og skal ar-
rangeres slik at det ikke kan oppstéa hoyere trykktap enn maks. 3 % fra starttrykket
ved full ventilytelse.
Kondensatavledning

Hvis det dannes kondensat, ma rerene eller ventilene (pa de versjonene som har
flens) utstyres med en avlgpsinnretning for kondensat som er i kontinuerlig drift,
pé det laveste punktet. Det skal serges for at kondensat eller utlepende medium
bortledes pa forsvarlig mate. Hus, ledninger og lyddempere skal sikres mot frost.
Utblasningsledning / mottrykk

Sikkerhetsventilenes utblasningsledning skal arrangeres slik at den nedvendige
massestremmen kan feres trykklest bort ved utblasning. Pa sikkerhetsventiler med
metallbelg blir ikke starttrykket i sikkerhetsventilen negativt pavirket nar mottrykket
pa maks. 4 bar som dannes blir utblast. Nar det gjelder sikkerhetsventiler for vaesker,
ma avlepsreret legges og utformes slik at det ikke fryser til og at det ikke kan samle
seg vannidet.

5 Driftsmate / vedlikehold
Anleggets arbeidstrykk skal ligge minst 5 % under sikkerhetsventilens sten-
getrykk. P4 den maten oppnar man at sikkerhetsventilen kan stenges skikkelig
igjen etter utblasning. Ved mindre lekkasjer som kan vaere forérsaket av forurens-
ninger mellom tetningsflatene, kan ventilen stilles pa utblasning for rengjering
med péaluftning. Hvis utettheten ikke kan fijernes, er sannsynligvis tetningsfla-
ten skadet. Denne kan bare repareres i var fabrikk eller av autoriserte fagfolk.
Lofteteknikken avhenger av versjon. Det gjeres enten ved hjelp av en serratert skrue
ovenfor fjeerkappen (fig. a) som skrus mot klokken (den serraterte skruen ma deretter
skrus tilbake til startstilling) eller ved & bruke loftespaken pa ventilens ovre del (fig.
b). Loftespaken er blokkert med en snor som ma fjernes for loftingen kan foretas.
Sikkerhetsventiler uten belg og uten gasstett hette (Fig.c)
Ved sikkerhetsventiler uten belg og uten gasstett hette kan man ogs& skru av hele
overdelen med egnet verktoy fra dekselet og fierne eventuelle rester og setetetning
pa stedet.
For demontering ma du kontrollere at ventilen ikke er trykkpasatt. Sikkerhets-
ventilens responstrykk endres ikke gjennom at den gvre delen monteres tilbake i
huset.
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Sikkerhetsventiler med metallbelg (fig. d)

Pa sikkerhetsventiler med metallbelg (fig. d) kan ikke den @vre delen fiernes fra huset
fordi tetningen ikke lenger kan garanteres hvis det skulle oppsta mottrykk.
Sikkerhetsventiler med gasstett hette (Fig.f) eller gasstett lafteventilasjon
(Fig.g)

Ved sikkerhetsventiler med gasstett hette eller gasstett lofteventilasjon, ma ikke
overdelen fijernes fra dekselet da gasstettheten ikke lengre er garantert. Hvis det for
reparasjonen likevel skulle veere nedvendig & skru ut overdelen, ma man passe péa at
fjeeren avspennes for demonteringen. Det ma for demonteringen likeledes kontrol-
leres at det finnes medium i hetten og hvilket medium det er. Det er fare for mulige
etseskader eller forgiftning.

Paluftning for vedlikehold

For sikkerhetsventiler med en lgfteinnretning anbefales det for spesifikke installasjo-
ner at sikkerhetsventilen justeres fra tid til annen for & serge for at den fortsatt eri god
stand. Derfor kan de dpnes senest fra og med et driftstrykk pd =85 % av starttrykket.
Lofteinnretningen skal ikke benyttes mens ventilen ikke er trykksatt. Minst hver 4. uke
skal detkontrolleres at sikkerhetsventilen gar lett ifelge TRD 601 for dampgeneratorer.
Sikkerhetsventilene utgjer den siste sikringen for beholderne eller systemet. De skal
veere i stand til & kunne forhindre et ulovlig overtrykk selv om alle andre formonterte
regulerings-, styre- og overvakningsenheter svikter. Sikkerhetsventiler krever jevnlig
og periodisk vedlikehold for & sikre at utstyret er i god stand. Vedlikeholdsintervallene
til disse armaturene skal fastsettes av operateren i samsvar med bruksbetingelsene.

6 Demontere armaturen

I tillegg til generelle, gjeldende monteringsdirektiver skal det sikres at anlegget
gjeres trykklost for ventilen demonteres

7 Reparasjoner

Reparasjoner av sikkerhetsventilene méa kun utferes av firmaet Goetze KG Armaturen
eller av autoriserte servicesenter som kun bruker originale reservedeler ved behov
for erstatningsdeler.
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- Garantie

Denne ventilen ble kontrollert for den forlot fabrikken. Vi tilbyr garanti for vare produkter
ved at vi gratis setter i stand deler som beviselig grunnet materialfeil eller fabrikasjonsfeil
ikke er brukbare. Vi overtar ingen ytelser om skadeserstatning eller liknende. Fabrikkga-
rantien oppherer ved skader pa fabrikkplomberingen, feil behandling eller installasjon,
dersom det ikke har veert tatt hensyn til denne monterings- og vedlikeholdsanvisningen
eller ved forurensning eller normal slitasje.

Fig. a):  Lofting med serratert skrue Fig. e):  Sikkerhetsventil med membran
Fig. b):  Lefting med spak Fig. f):  Sikkerhetsventil med gasstett
hette

Fig. c):  Sikkerhetsventil uten belg +
uten membran Fig. g):  Sikkerhetsventil med gasstett

Fig. d):  Sikkerhetsventil med belg lofteventilasion

- Merking / kontroll

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
'|' D/G

TUV-symbol F
F/K/S

Sikkerhetsventil

Ar for komponenttest

Komponenttestnummer

Tverrprofil med storst innsnevring

Kodebokstaver:

D/G/H forsynt for varmeanlegg

D/G  for damp/gass

F for vann

F/K/S for utbldsning av luft fra vanntanker,
granulare eller stovpartikler

Utblasningskoeffisient

Innstillingstrykk i bar

Vi kontrollerer sikkerhetsventilene for trykkmotstand og stramhet, justerer pakrevd
innstillingstrykk og forsegler dem. Angivelsen pa typeplaten eller pa sikkerhetsventi-
lens fjeerkappe paferes med et permanent merkesystem. | tillegg inneholder merkin-
gen de nedvendige angivelsene i samsvar med DIN EN ISO 4126-1.
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Instrukcja montazu, konserwacji i eksploataciji

Zawor bezpieczenistwa 851/451, 852/452/352, s
652mFK, 652sGK, 861/461, 420, 460 ¢GGTZE

1 Informacje ogdlne na temat bezpieczenstwa

« Zawoér nalezy stosowac wytgcznie:
- W sposob zgodny z przeznaczeniem
- jesli znajduje si¢ w nienagannym stanie
- przy uwzglednieniu bezpieczenstwa i zagrozen

+ Przestrzegac instrukcji montazu.

+ Niezwiocznie usuwac usterki, ktére mogg zagrazac bezpieczenstwu.

« Zawory s3 przeznaczone wytgcznie do uzytku w zakresie zastosowania
okreslonym w niniejszej instrukcji montazu. Inne lub wykraczajgce poza ten
zakres uzycie jest uzyciem niezgodnym z przeznaczeniem.

« Usuniecie plomby skutkuje wygasnigciem gwarancji udzielonej przez produ-
centa.

+ Wszystkie prace montazowe nalezy zleca¢ autoryzowanemu, specjalistyczne-
mu personelowi.

2 Informacje ogdlne

Zawory bezpieczenstwa sg delikatnymi podzespotami, wymagajacymi szczegolnie
ostroznego postgpowania. Powierzchnie uszczelniajgce przy gniezdzie i grzybku
stozkowym sg poddawane precyzyjnej obrébce umozliwiajgcej uzyskanie niezbednej
szczelnoséci. Podczas montazu i eksploatacji nalezy zapobiega¢ przedostawaniu
sig do wnetrza zaworu ciat obcych. Negatywny wptyw na szczelno$¢ zaworu majg
miedzy innymi pakuty, tasma teflonowa i pozostatosci po pracach spawalniczych.
Nieostrozne postepowanie z gotowym zaworem podczas przechowywania, transpor-
tu i montazu moze prowadzi¢ do powstania nieszczelnosci. W przypadku malowania
zaworu nalezy uwazac, by cze$ci ruchome nie stykaty sie z malowang powierzchnia.

3 Zakres stosowania

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania poszczegdlnych wersji sg
dostepne w kartach danych producenta.
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4 Instalacja i montaz

Zawory bezpieczenstwa ze sprezyng muszg by¢é montowane tak, by pokrywa
sprezyny byta w pionowej pozycji i znajdowata sig na gorze. Aby zapewni¢ nienagan-
ne dziatanie zaworéw, zamontowa¢ zawory w sposéb wykluczajgcy oddziatywanie
niedopuszczalnych obcigzen statycznych, dynamicznych lub termicznych. Jesli me-
dium wydostajgce si¢ z obudowy w momencie zadziatania zaworu moze stanowi¢
bezposrednie lub posrednie zagrozenia dla 0oséb lub otoczenia, nalezy przedsigwzigé
wiasciwe $rodki bezpieczenstwa. Zawsze nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$é uwal-
niania oparéw przez otwory w pokrywie sprezyny.

Przewéd doprowadzajgcy

Kré¢ce przewodu doprowadzajgcego zawordw bezpieczefistwa powinny by¢
jak najkrotsze oraz muszg mie¢ takg forme, by przy petnym obcigzeniu zawo-
ru nie wystepowaty straty cisnienia wyzsze od maks. 3% wartosci ci$nienia
uruchamiajgcego zawor.

Odprowadzanie kondensatu

W przypadku mozliwosci gromadzenia sie wykroplonej substancji rury lub same za-
wory (wersja wyposazona w kotnierze) w najnizszym miejscu muszg by¢ zaopatrzo-
ne w ciagle dziatajace elementy odprowadzajgce kondensat. Zadbac¢ o bezpieczne
odprowadzanie kondensatu lub wydostajgcego si¢ medium. Zabezpieczy¢ obudowe,
przewody i ttumiki przed zamarznigciem.

Przewod odprowadzajgcy / przeciwcisnienie

Przewod odprowadzajgcy zaworéw bezpieczenstwa musi umozliwia¢ bezcisnieniowe
odprowadzenie wymaganego przeptywu masowego. W zaworach bezpieczenstwa
z metalowym mieszkiem sprezystym powstajgce podczas odprowadzania
przeciwci$nienie o warto$ci maks. 4 bar nie wptywa negatywnie na ci$nienie
uruchamiajgce zawér. W przypadku zaworéw bezpieczenstwa do cieczy przewod
wydmuchowy a jego konstrukcja powinna uniemozliwia¢ jego zamarzanie i gromad-
zenie sig w nim wody.

5 Eksploatacja / konserwacja

Warto$¢ cisnienia roboczego instalacji powinna by¢ co najmniej 5% nizsza od
ci$nienia zamykania zaworu bezpieczenstwa. Dzigki temu po odprowadzeniu
wody zawdér bezpieczenstwa moze sie swobodnie zamkng¢é. W razie pomniejs-
zych nieszczelnosci, ktére mogg powstac na skutek zanieczyszczen pomiedzy po-
wierzchniami uszczelniajgcymi, mozna oczys$ci¢ zawér, napowietrzajac go w celu
odprowadzenia wody. Jezeli w ten sposéb nieszczelno$¢ nie moze by¢ usunigta,
prawdopodobnie ma miejsce uszkodzenie powierzchni uszczelniajgcej, ktére moze
by¢ naprawione tylko w naszym zaktadzie lub przez autoryzowany personel spec-
jalistyczny.
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W zaleznos$ci od wersji zaworu grzybek mozna podnie$¢ obracajgc moletowang
nakretke nad pokrywa sprezyny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
(rys. a), przy czym po tej operacji nakretke nalezy obréci¢ w przeciwnym kierunku,
by zamkng¢ zawor, albo podnoszac dzwignie zamontowang w gérnej czesci zaworu
(rys. b). Na czas transportu dzwignia jest przymocowana opaskg do korpusu, opaske
te nalezy zdja¢ przed uzyciem dzwigni.

Zawory bezpieczenstwa bez ostony mi j i bez Inej pokrywy
(rys.c)

W przypadku zaworéw bezpieczenstwa bez ostony mieszkowej i bez gazoszczelnej
pokrywy

Wartos¢ cisnienia roboczego instalacji powinna by¢ co najmniej 5% nizsza od
cisnienia zamykania zaworu bezpieczenstwa. Dzigki temu po odprowadzeniu
wody zawoér bezpieczenstwa moze si¢ swobodnie zamkngé. W razie pomniejs-
zych nieszczelno$ci, ktére mogg powstac na skutek zanieczyszczen pomigdzy po-
wierzchniami uszczelniajgcymi, mozna oczy$ci¢ zawoér, napowietrzajac go w celu
odprowadzenia wody. Jezeli w ten sposéb nieszczelno$¢ nie moze byé usunigta, praw-
dopodobnie ma miejsce uszkodzenie powierzchni uszczelniajgcej, ktére moze by¢ na-
prawione tylko w naszym zaktadzie lub przez autoryzowany personel specjalistyczny.
W zaleznos$ci od wersji zaworu grzybek mozna podnies$¢ obracajgc moletowang
nakretke nad pokrywa sprezyny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
(rys. a), przy czym po tej operacji nakretke nalezy obréci¢ w przeciwnym kierunku,
by zamkna¢ zawor, albo podnoszac dzwignie zamontowang w gérnej czgsci zaworu
(rys. b). Na czas transportu dzwignia jest przymocowana opaskg do korpusu, opaske
te nalezy zdja¢ przed uzyciem dzwigni.

Zawory bezpieczenstwa bez ostony mi jibezg j pokrywy
(rys.c)

W przypadku zaworéw bezpieczenstwa bez ostony mieszkowej i bez gazoszczelnej
pokrywy mozna dodatkowo $ciggna¢ catg gorng cze$¢ z obudowy przez odkrgcenie
jej za pomocg odpowiedniego narzedzia i usung¢ ewentualne pozostatosci z gniazda
i uszczelki gniazda.

Przed demontazem sprawdzi¢, czy do zaworu nie jest doprowadzone cisnienie.
Cisnienie zadziatania i zamykania zaworu nie zmienia sie po ponownym skreceniu
gornej czesci z korpusem.

Zawory bezpi n z mi i lowymi (rys. d)

W przypadku zaworéw bezpieczenstwa z mieszkami metalowymi (rys. d) nie wolno
odkreca¢ gornej czesci od korpusu, gdyz po odkreceniu nie mozna gwarantowac¢
szczelnos$ci w przypadku wystgpienia wzrostu ci$nienia w rurze odprowadzajacej.
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Zawory pi n z pokrywa (rys. f) lub gazoszczelnym
mechanizmem napowietrzenia obrotowego (rys. g)

W przypadku zaworéw bezpieczenstwa z gazoszczelng pokrywa lub gazoszczel-
nym mechanizmem napowietrzenia z dZwignig nie wolno oddziela¢ gérnej czesci od
obudowy, w przeciwnym razie bowiem szczelno$¢ gazowa nie jest gwarantowana.
Jezeli w celach remontowych odkrgcenie gérnej czesci jest jednak konieczne, nalezy
pamieta¢ o odprezeniu sprezyny przed demontazem. Przed demontazem nalezy
réwniez sprawdzi¢, czy i jakie medium moze si¢ znajdowac pod kotpakiem. Istnieje
niebezpieczenstwo ewentualnego sparzenia $rodkiem zrgcym lub zatrucia.
Napowietrzanie w celu konserwacji

W przypadku zaworéw bezpieczenstwa z mechanizmem napowietrzania zaleca
sie zgodnie z przepisami dla danego urzadzenia, co pewien czas napowietrzyc,
a nastgpnie odpowietrzy¢ zawdr bezpieczenstwa, aby przekona¢ si¢ o jego
sprawnosci. Z tego wzgledu zawory bezpieczenstwa otwierajg sig¢ najpdzniej
przy ci$nieniu roboczym 2 85% ci$nienia uruchamiajgcego. Grzybka nie wolno
podnosi¢, gdy w instalacji brak ci$nienia. Zgodnie z regulacjami technicznymi w
zakresie kottéow parowych TRD 601 kontrole dziatania zaworéw bezpieczenstwa
w wytwornicach pary nalezy przeprowadza¢ co najmniej co 4 tygodnie.
Zawory bezpieczenstwa sg ostatnim zabezpieczeniem zbiornika lub systemu. Po-
winny uniemozliwia¢ powstanie niedozwolonego nadci$nienia réwniez w sytuacji,
gdy zawiodg wszystkie pozostate zamontowane urzadzenia regulacyjne, sterujgce i
nadzorcze. W celu zapewnienia wtasciwego funkcjonowania zawory bezpieczenstwa
wymagajg regularnej i statej konserwacji. Czestotliwo$¢é konserwacji zaworéw
okresla uzytkownik odpowiednio do warunkéw uzytkowania.

6 Demontaz zaworu

Oproécz ogolnie obowigzujgcych wytycznych montazowych nalezy pamietac, ze
zasadniczo przed demontazem zaworu w instalacji nalezy zredukowac cisnienie.

7 Naprawy
Napraw zaworéw bezpieczenstwa moze dokonywac wytgcznie firma Goetze KG
Armaturen lub moga je tez wykonywacé specjalistyczne autoryzowane warsztaty,
pod warunkiem stosowania oryginalnych cze$ci zamiennych.
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8 Gwarancja

Przed opuszczeniem fabryki niniejszy zawor zostat poddany kontroli. Nasze produk-
ty objete sg gwarancjg polegajaca na bezptatnej naprawie zwréconych czesci, ktére
w potwierdzony sposéb przedwczesnie staly si¢ bezuzyteczne na skutek btedow
materiatowych lub fabrycznych. Nie realizujemy roszczen odszkodowawczych i innych
tego typu zobowigzan. Uszkodzenie fabrycznej plomby, nieprawidtowe postgpowanie lub
instalacja, nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montazu i konserwacji, zanieczyszcze-
nie lub standardowe zuzycie powoduje wygasniecie gwarancji producenta.

Rys. a): Podnoszenie z uzyciem Rys. e): Zawor bezpieczerstwa z membrang
nakretki moletowanej Rys. f): Zawor bezpieczenstwaz
Rys.b): Podnoszenie z uzyciem dzwigni gazoszczelng pokrywa
Rys. c): Zawor bezpieczenstwa bez Rys. g): Zawor bezpieczenstwa z gazoszczel-
mieszka + bez membrany nym napowietrzaniem dzwigniowym
Rys. d): Zawor bezpieczenstwa z mieszkiem
9 Ozr ie / kontrola
TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
B D/G
Symbol TUV F
F/K/S

Zawor bezpieczenstwa

Rok testowania urzadzenia

Numer testu urzadzenia

Najwezszy przekroj przeptywu

Znaczenie liter:

D/G/H zaprojektowany do systemow ogrzewania

D/G  zaprojektowany dla pary wodnej / gazu

F zaprojektowany dla cieczy

FIK/S zaprojektowany do upuszczania powietrza ze
zbiornikoéw cieczy, granulatu lub artykutéw sypkich

Wspotczynnik uwalniania
Ciénienie robocze w barach
(1 bar = 100 kPa)

Sprawdzamy zawory bezpieczenstwa pod katem odpornosci na cisnienie i
szczelnos$é, ustawiamy ci$nienie robocze wedtug wymagan klienta i plombujemy je.
Kod identyfikacyjny na tabliczce znamionowej lub pokrywie sprezystej zaworu jest
nanoszony z uzyciem systemu permanentnego oznaczania. Dodatkowo oznaczenie
zawiera informacje wymagane normg DIN EN ISO 4126-1.

Assembly and maintenance instructions - 851/451, 852/452/352, 652, 861/461, 420, 460 | Version: 08/2026 - V04 wwiw goetze-group.com




Navodila za sestavljanje, vzdrzevanje in uporabo

Varnostni ventil 851/451, 852/452/352, oo
652mFK, 652sGK, 861/461, 420, 460 ¢GGTZE
1 Splosne varnostne informacije
« Ventil uporabljajte le: @
- Ce ustreza predvidenemu namenu

- &e je v neopore¢nem stanju
- z ozirom na zagotavljanje varnostni in na mozne nevarnosti

+ Vedno upo$ jte navodila za namesti

 Vse napake, ki bi lahko ogroZale varno delovanje ventila, je treba nemudoma
odpraviti.

« Ventili so projektirani izklju¢no za podrogje uporabe, opisano v teh navodilih
za namestitev. Vsaka druga uporaba, ali uporaba, ki presega opisano podrogje
uporabe, se smatra kot neprimerna uporaba.

« Z odstranitvijo plombe tovarni$ka garancija preneha veljati.

+ Vsa monterska dela mora opraviti pooblas€eno, strokovno sposobljeno osebje.

2 Splosne informacije

Varnostni ventili so visoko kakovosten pribor, ki zahteva posebej skrbno ravnanje.
Tesnilni povrsini sedeZa in konusa sta precizno strojno obdelani, da se doseze zahte-
vana tesnost. Med montaZo in med delovanjem ventila preprecite vstop tujkov v njeg-
ovo notranjost. Tesnjenje varnostnega ventila se lahko poslab$¢a zaradi konoplje,
teflonskega traku ali drugih tesnilnih sredstev, pa tudi zaradi ostankov varjenja. Tudi
grobo ravnanje z Ze namescenim ventilom med skladi$éenjem, prevozom ali montazo
lahko povzro¢i pus&anje ventila. V primeru pobarvanja ventila je treba paziti na to, da
barva ne pride v neposreden stik z gibljivimi sestavnimi deli.

3 MozZna uporaba

Za podrobnosti o podrogju uporabe posamiénih izvedb glejte podatkovne liste
proizvajalca.
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4 Namestitev in sestavljanje

Vzmetne varnostne ventile je potrebno namestiti s pokrovom vzmeti, usmerjenim
navpi¢no navzgor. Za zagotovitev brezhibnega delovanja ventilov, je treba le-te na-
mestiti tako, da niso izpostavljeni nobenim nedopustnim stati¢nim, dinami¢nim ali
termiénim obremenitvam. Ce bi lahko pri§lo pri delovanju zaradi medija, ki izteka
iz ohigja, do neposredne ali posredne nevarnosti za osebe ali okolico, potem je tre-
ba sprejeti ustrezne varnostne ukrepe. Vedno bodite pozorni na mozne dime, ki se
spro$cajo iz razbremenilnih odprtin pokrova ventila.

Dovod

Dovodni prikljucki za varnostne ventile naj bodo kar se da kratki in narejeni tako,
da pri polni zmogljivosti ventila ne bo moglo prihajati do izgub tlaka vecjih od 3 %
odzivnega tlaka.

Odvod kondenzata

V primeru moZnega pojava kondenzata, je potrebno cevi ventila (v prirobniéni izvedbi)
je treba za nenevarno odvajanje kondenzata ali iztekajocega se medija. Ohisje, na-
peljavo in dusilce zvoka je treba zavarovati proti zamrznitvi.

Oddusna napeljava / protitlak

Oddusno napeljavo varnostnih ventilov je treba izvesti tako, da se lahko pri spro$¢anju
potrebni masni pretok odvaja brez tlaka. Pri varnostnih ventilih s kovinskim naguba-
nim mehom protitlak do najvec 4 barov pri spro§¢anju ne vpliva na delovanje varnost-
nega ventila. Pri varnostnih ventilih za tekocine je treba oddusna napeljava mora biti
izvedena tako, da ne more zmrzniti in da se v njej ne more nabirati voda.

5 Delovanje / vzdrzevanje

Delovni tlak naprave mora biti vsaj 5 % nizji od zapiralnega tlaka varnostne-
ga ventila. S tem je zagotovljeno, da se lahko varnostni ventil po spro$¢anju
ponovno uspe$no zapre. V primeru manj$ih netesnosti, ki so posledica um-
azanije med tesnilnimi povr§inami, je moZno ventil odistiti preko oddusnika s
spro§canjem. Ce vam ne uspe odpraviti netesnost, je verjetno poskodovana tesnil-
na povrsina, ki jo lahko popravijo samo v nasi tovarni ali v poobla§¢enem servisu.
Odvisno od izvedbe, se dviganje izvede z narebri¢eno matico nad pokrovom vzmeti
(slika a), ki se obrne v nasprotni smeri urinega kazalca (potem je treba narebri¢eno
matico vrniti v zaustavitveno lego) ali s sproZenjem dviznega vzvoda na zgornjem
delu ventila (slika b). Med prevozom je dvizni vzvod blokiran s trakom, ki ga je potreb-
no odstraniti, ¢e Zelite, da dvizna naprava deluje.

Varnostni ventili brez nagubanega meha in brez pokrova, neprepustnega za
plin (Slika c)

Pri varnostnih ventilih brez nagubanega meha in brez pokrova, neprepustnega za
plin, je mogoce dodatno s privijanjem zgornjega dela z ustreznim orodjem vzeti iz
ohisja celoten zgornji del in odstraniti morebitne ostanke na sedezu in sedeznem
tesnilu.
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Pred montazo je treba paziti na to, da ventil ni pod tlakom. Tlak pri katerem
se sprozi varnostni ventil, se s ponovnim sestavljanjem zgornjega dela v ohi§ju ne
spremeni.

Varnostni ventili s kovinskim mehom (slika d)

V primeru varnostnih ventilov s kovinskim mehom (slika d) se zgornji del ne sme logiti
od ohisja, ker sicer tesnjenje v primeru povratnega tlaka ni ve¢ zajaméeno.
Varnostni ventili s pokrovom, neprepustnim za plin (slika f) ali dviznim meha-
nizmom z vzvodom, neprepustnim za plin (slika g)

Pri varnostnih ventilih s pokrovom, neprepustnim za plin ali dviznim mehanizmom
z vzvodom, neprepustnim za plin, zgornjega dela ni dovoljeno Io¢iti od ohisja, saj
neprepustnost za plin v nasprotnem primeru ni ve¢ zagotovljena.Ce je zaradi pop-
ravila nujno potrebno odviti zgornji del, bodite pozorni na to, da pred odstranitvijo
sprostite vzmet. Pred odstranitvijo je potrebno preveriti, &e je prisoten medij oz. kateri
medij je pristoten v pokrovu. Obstaja nevarnost razjed ali zastrupitve!.

Odzracgenje za vzdrzevanje

Pri varnostnih ventilih z zraéno napravo se priporo¢a in je tudi predpisano, da je treba
varnostni ventil glede na specifi€no napravo ob¢asno prezraéiti in izpustiti zrak, da
se prepri¢ate o pravilnem delovanju varnostnega ventila. S tem ga je mozno odpre-
ti najpozneje pri delovnem tlaku 285 % odzivnega tlaka. Dviznega mehanizma ne
smete uporabiti v breztlatnem stanju. Kontrole delovanje varnostnih ventilov so v
skladu s TRD 601 pri razvijalcih pare potrebne najmanj v ¢asovnih intervalih 4 tednov.
Varnostni ventili predstavljajo zadnjo za$¢ito posode oz. sistema. Ventili morajo biti
v poloZaju, da preprecijo nedopusten nadtlak tudi takrat, ko odpovejo vse druge
prednames¢ene regulirne, krmilne in nadzorne naprave. Za zagotovitev teh last-
nosti delovanja je treba varnostne ventile redno in periodi¢no vzdrZevati. Intervale
vzdrZevanja teh armatur mora dolociti upravljavec skladno s pogoji uporabe.

6 DemontaZa armature

Dodatno k splo$no veljavnim montaZnim smernicam je treba upostevati, da mora biti
pred demontaZo poskrbljeno za to, da je naprava brez tlaka.
7 Popravila

Popravila varnostnih ventilov sme izvajati samo podjetje Goetze KG Armaturen ali
pooblaséeni servis z uporabo izkljuéno originalnih nadomestnih delov.
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8 Garancija

Preden je ta ventil zapustil tovarno, je bil testiran. Za nade proizvode zagotavljamo ga-
rancijo, ki vkljuuje brezplacno popravilo vseh tistih delov, ki so bili vrnjeni v tovarno in
za katere se ugotovi, da so postali predéasno neuporabni zaradi defektnega materiala
ali napak pri izdelavi. Placila od$kodnine in drugih podobnih obveznosti ne prevzema-
mo. Pri poskodbi tovarniske plombe, nepravilni uporabi ali instalaciji, neupostevanju teh
navodil za montaZo in vzdrZevanje, onesnaZeniju ali obi¢ajni obrabi tovarniska garancija
preneha veljati.

Slikaa): Dviganje s pomocjo Slika e):  Varnostni ventil zmembrano
narebri¢ene matice Slika f):  Varnostni ventil s pokrovom,
Slikab):  Dviganje s pomocjo vzvoda neprepustnim za plin
Slikac):  Varnostni ventil brez meha + Slika g):  Varnostni ventil z dviznim
brez membrane mehanizmom z vzvodom,
Slikad):  Varnostni ventil s kovinskim neprepustnim za plin
mehom
9 Oznagevanje / kontrola
TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
. T D/G
Znak TUV F
F/K/S

Varnostni ventil

Leto preizku§anja komponente

St. preizkusa komponente

Najmanjsi presek za pretok

Koda:

D/G/H predviden za ogrevalne sisteme

D/G  predviden za paro/plin

F predviden za teko¢ine

FI/K/S predviden za izpu$¢anje zraka iz rezervoarjev za
tekoce, zrnate ali praskaste izdelke

Koeficient praznjenja

I\t lieni tlak v barih

Preizkusili smo tlaéno odpornost in tesnjenje ventilov, nastavili zahtevani tlak in jih
zatesnili. Za oznake na napisni plo$¢ici ali na pokrovu vzmeti ventila se uporablja
stalni sistem oznak. Dodatno vsebuje oznaka vse potrebne podatke ustrezno DIN
ENISO 4126-1.
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Monterings-, underhalls- och bruksanvisning

Sakerhetsventil 851/451, 852/452/352, ¢ .........
652mFK, 6525GK, 861/461, 420, 460 GeErze
1 Allmanna sakerhetsanvisningar
e Ventilen far endast anvéndas:
- for avsett syfte @

- i felfritt skick
- sédkerhets- och riskmedvetet

® Beakta alltid monteringsanvisningen.
® Fel som kan paverka sékerheten negativt ska atgardas omedelbart.

* Ventilerna &r avsedda endast for det anvandningsomrade som anges i den har
bruksanvisningen. Ventilerna far inte anvandas for ndgot annat &ndamal.

* Néar plomberingen brutits upphor fabriksgarantin att galla.

* Monteringsarbeten far endast utféras av behorig fackpersonal.

2 Allmén information

Sékerhetsventiler & armaturer som maste hanteras varsamt. For att uppna den
nodvéndiga tatheten har tatytor pa faste och kona polerats. Undvik att frammande
foremal hamnar i ventilen under montering och drift. Sékerhetsventilernas tathet
kan péaverkas av hampa, teflonband eller andra tatningsmedel samt svettdroppar
el.dyl. Aven oaktsam hantering av den fardiga ventilen under lagring, transport och
montering kan paverka armaturens tathet. Om du malar ventilen ska du se till att de
glidande delarna inte kommer i kontakt med malarférg.

3 Anvéndningsomrade

| databladen fran tillverkaren kan du hitta detaljer om anvandningsomréadet for de
enskilda utféranden
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4 Inbyggnad och montering

Fjadersakerhetsventiler ska byggas in lodratt med fjaderhuven uppat. For att
ventilerna ska fungera korrekt ska de installeras s& att de inte utsatts for statiska,
dynamiska eller termiska belastningar. Om det kan uppsté direkt eller indirekt fara for
personer eller omgivningen nar produkt rinner ut ur huset vid aktivering av ventilen
maste lampliga skyddsatgarder vidtas. Observera dven att anga kan stromma ut
genom fjdderhuvens avlastningshal.
Tilledning

Tilledningsanslutningar for sakerhetsventiler ska vara s& korta som mojligt och
utformas sa att tryckférlusten vid full ventileffekt inte Overstiger tre procent av
aktiveringstrycket.

Kondensatutloppsledning

Ledningarna eller sjélva ventilerna (vid flansmodeller) maste pa sin lagsta punkt vara
foérsedda med en anordning for avledning av kondensat vid mojligt kondensatfall. Se
till att kondensat eller lackande medium leds bort pa ett sékert satt. Hus, ledningar
och ljuddampare ska skyddas mot frost.

Avluftningsledning / mottryck

Sékerhetsventilernas avluftningsledningar ska utformas sa att det nodvandiga
massflodet kan ledas bort utan tryck vid avluftning. Pa sakerhetsventiler
med metallbalgar paverkar ett mottryck pa hogst 4 bar vid avluftning inte
sakerhetsventilens aktiveringstryck. Nér det géller sakerhetsventiler for vatskor
maste avluftningsledningen utformas sa att den inte fryser och sa att vatten inte
kan samlas i den.

5 Driftsatt / underhall

Anlaggningens arbetstryck ska vara minst fem procent lagre an sakerhetsventilens
stangningstryck. Detta sakerstéller att sakerhetsventilen fungerar korrekt efter
avluftning. Vid mindre otdtheter som kan orsakas av smuts mellan tatytorna kan
ventilen avluftas genom ventilering for att fa bort smutsen. Om lackaget inte kan
avhjélpas med denna &tgard ar troligen tatningsytan skadad. En sddan skada kan
bara repareras pé var fabrik eller av auktoriserad fackman. Tilluftning sker (beroende
pa typ) antingen via en profilmutter ovanfor fiaderhuven (bild a) som vrids motsols
(sedan ska profilmuttern vridas tillbaka till anslaget) eller med hjalp av lattverket pa
ventilens 6verdel. Lattverksarmen &r fast med ett snére vid leverans, detta maste
avlagsnas fore en funktionstest.

Sakerhetsventil utan skyddsbalg och utan gastatt lock (bild c)

Hos sékerhetsventiler utan skyddsbélg och gastatt lock kan dven hela éverdelen tas
ut ur kapslingen om man skruvar loss 6éverdelen med ratt verktyg, och eventuella
rester kan tas bort fran faste och satestatning.

Kontrollera att ventilen ar trycklos innan du demonterar den. Efter
atermontering av oOverdelen i kapslingen &ar sadkerhetsventilens 6ppningstryck
oféréndrat.
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Sakerhetsventil med skyddsbalg i metall (bild d)

Om sékerhetsventil med skyddsbalg i metall (bild d) anvénds, far 6verdelen inte
separeras fran kapslingen eftersom en tathet vid uppkomst av mottryck inte langre
kan garanteras i sa fall

Sakerhetsventiler med gastatt lock (bild f) eller gastat lyft (bild g)

Hos sékerhetsventiler med gastétt lock eller gastat lyft far inte 6verdelen separeras
fran kapslingen eftersom gastatheten inte ldngre kan garanteras i sa fall. Skulle
det dnda bli ndédvéandigt att skruva av dverdelen vid en reparation, ska man ge akt
pa att fjadern avlastas fore demonteringen. Fore demonteringen ska man likasa
kontrollera, om och vilket medium som kan befinna sig i huven. Eventuellt bestar risk
for fratskador eller forgiftning.

Ventilering for underhall

For sékerhetsventiler med ventilationsanordningen rekommenderas det och pa
vissa specifika anldggningar ar det dven foreskrivet att sékerhetsventilen blases ut
emellanat genom ventilering for att vara 6vertygad om att sakerhetsventilen fungerar.
Detta &r ocksa foreskrift enligt gallande bestammelser. Den gér darfor att 6ppna
senast fran och med ett drifttryck pa =85 % av aktiveringstrycket. Funktionstest
far darfor inte ske nar ventilerna &r trycklosa. Enligt de tyska tekniska reglerna TRD
601 ska sakerhetsventiler i anggeneratorer kontrolleras minst var fjarde vecka sa
att de géar latt. Sakerhetsventiler ar det sista sakerhetssteget i en behéllare eller
ett system. De maste motverka otillatet hdga tryck dven om 6vriga férkopplade
regler-, styr- och Overvakningsenheter skulle sluta fungera. Sakerhetsventilerna
behoéver ett regelbundet och upprepat underhall for att kunna sékerstélla dessa
funktionsegenskaper. Underhallsintervallerna for ventilerna ska faststallas av
operatdren med utgédngspunkt i ventilernas driftvillkor.

- Demontering

Utéver de allmanna riktlinjerna fér montering ar det viktigt att tanka pa att hela
anladggningen ska goras trycklds innan ventilen demonteras.

- Reparationer

Endast foretaget Goetze KG Armaturen eller fackverkstéder som auktoriserats
genom detta far genomfora reparationer péa sakerhetsventilerna och endast genom
att anvanda originalreservdelar. Reparationer far endast ske med originalreservdelar.
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- Garanti

Alla ventiler kontrolleras innan de lamnar fabriken. Var garanti innebér att vi utfor gratis
reparation av delar som lamnas in till oss, om dessa bevisligen blivit funktionsodugliga
i fortid till foljd av material- eller fabrikationsfel. Vi betalar inte skadestand eller liknande
skadeersattning. Fabriksgarantin géller inte om plomberingen skadats, om produkten
hanterats eller installerats pa felaktigt satt, om anvisningarna i den har monterings- och
bruksavisningen inte har beaktas samt om produkten smutsas ned eller slits ner normalt.

Bild a): Funktionstest med en profilmutter | Bild d): Sékerhetsventil med skyddsbalg
Bild b): Funktionstest med lattverksarm Bild e): Sakerhetsventil med Membrane
Bild c): Bild d) Sakerhetsventil utan Bild f): Sakerhetsventil med gastéatt lock

skyddsbalg + utan Membrane Bild g): Sakerhetsventil med gastét lyft

- Mérkning / kontroll

TOV-mérke

TUV. SV. xx-xxxx.xx. D/G/H. 0,xx. xx
'|' D/G

F
F/K/S

Sékerhetsventil

Ar komponentkontroll

Kontrolinummerflédesdiameter

Minsta flodesdiameter

Identifikationsbokstav:

D/G/H &mnad f6r uppvarmningsanléaggningar

D/G  &mnad fér &ngor/gaser

F &mnad for véatskor

F/K/S vamnad for utblasning av luft ur behallare
for flytande, kornigt eller pulveriserat gods

Tilldelad flodeskoefficient

Instéliningstryck i bar

Séakerhetsventilerna kontrolleras pa tryckhallfasthet och tathet, justeras in pa 6nskat
instaliningstryck och plomberas.

Markningen pa typskylten resp. ventilens fjdderhuv ar outplanlig. Dessutom omfat-
tar markningen de nodvéandiga uppgifterna enligt SS-EN ISO 4126-1.
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O6ww ykasaHusi 3a 6e3onacHocT

* snonsBaiite BeHTUNa camo: ¢Gli‘ri€
- NO npegHa3HayeHue

- B 6e3ynpeyHo cbCTosHNE

- Cc 0oCb3HaBaHe Ha 6e3onacHOCTTa M onacHoOCTUTe
» [la ce cna3sa pbKOBOACTBOTO 32 MOHTaX.

* HensnpaBHoCTH, kOUTO MoraT Aa Brnowat 6eaonacHocTTa,
TpsibBa He3abaBHO fa ce OTCTpaHsABaT.

* BeHTunute ca npegHasHavyeHu 3a u3nosi3BaHe camo B
nocovyeHarta B TOBa pPbKOBOACTBO 3a MOHTax obnact Ha
n3nonssaHe. ﬂpyl’o nnn Hagxebprsuwo ToBa U3nofi3eaHe ce
CYuUTa 3a He No npegHa3HavyeHue.

» C oTcTpaHaBaHeTo Ha nnombara ce rybu pabpuyHaTa rapaHums.

* BCUYKM MOHTaXHM paﬁom Tpﬂ6Ba Aa ce n3pbpLliBat oT
oTopu3npaHn cneunannucTu.

Vseobecné bezpe&nostni pokyny

» Pouzivejte ventil pouze:

- v souladu s uréenim @

- v bezvadném stavu
- bezpecné a s ohledem na mozné nebezpedi

» DodrZujte pokyny uvedené v navodu na montaz.

 Poruchy, které mohou omezit bezpeénost, se musi okamzité
odstranit.

« Ventily jsou uréeny pouze pro oblast pouziti uvedenou v tomto
navodu na montaz. Jiné pouziti nebo pouziti pfesahujici stanoveny
rozsah je v rozporu s uréenim.

» Odstranénim plomby zanika zaruka vyrobce.

» V8echny montazni prace musi provadét autorizovany odborny
personal.
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Generelle sikkerhedsanvisninger

® Brug kun ventilen: ¢Gii‘ri§
- formalsbestemt

- i upéklagelig tilstand

- sikkerheds- og farebevidst
* Folg monteringsvejledningen.
e Fejl, der kan pavirke sikkerheden, skal omgaende afhjaelpes.

¢ \entilerne er udelukkende beregnet til det i denne
monteringsvejledning anferte anvendelsesomrade. En anden eller
derudover gédende anvendelse anses som ikke-formalsbestemt.

* Fabriksgarantien bortfalder, hvis plomberingen fjernes.
¢ Alle montagearbejder skal udferes af autoriseret fagpersonale.

Tevikéc vrodeilelg ao@areiog

* Na ypnoponoteite avti t ParPida povo:

- 1€ TOV eVAESEYLEVO TPOTO
- gpdoov Bpioketar og dyoyn Katdotaon
- 1€ YVAOON TNG UGPALELNG KOL TOV KIVODVOV

« [Ipémet va Lapfavete vy tig 0dnyieg tomoHETnong.

* BAGPeg ot omoieg Ho pmopovoay va eTNPEGGOVY SVGHEVHG TNV
acpaleta, Tpémet va eEoreipoviot apicns.

* Ot BarpPideg mpoopilovTat 0moKAEIGTIKA Y10 TOV TOHEN XPNONG
OV OVOPEPETAL GTLG TAPOVGES 00N Yies TomobETNONG. AAAN Ypion
Beopeitat wg pn evoedetypévn.

* AQap®VTAG TNV EPYOCTAGLOKT GOPAYLET TADEL VOL IGYVEL T
£PYOGTUGLOKY EYYONGM.

* Oleg o1 epyacieg GUVAPHOLOYNONG TPETEL VO EKTELOVVTOL ATTO
LOTIGTEVHEVO EEEISIKEVIEVO TTPOCOTIKO.
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Uldised ohutusjuhised

* Kasutage klappi ainult: ¢
- nagu ettendhtud G&ETZE

- kui see on téokorras

- ohutust ja ohtusid teadvustades
e Jélgida tuleb paigaldamisjuhiseid.

* \ead, mis voivad mojutada ohutust, tuleb koheselt kérvaldada.

¢ Klapid on valmistatud kasutamiseks ainult kdesolevates
paigaldamisjuhistes toodud kasutuspiirkondades. Kogu muud
kasutamist voi laiendatud kasutamist loetakse véaaraks.

* Plommi eemaldamine toob kaasa tehasepoolse garantii
|6ppemise.

¢ Kogu paigaldustdo tuleb I&bi viia selleks volitatud professionaalide
poolt.

Yleiset turvallisuusohjeet

® Kayta venttiilia vain:

- maaraysten mukaisesti @
- moitteettomassa kunnossa
- turvallisuuden ja vaarat huomioon ottaen

¢ Asennusohjetta on noudatettava.

¢ Turvallisuuden vaarantavat hairiét on korjattava valittomasti.

e Venttiilit on tarkoitettu ainoastaan téssd asennusohjeessa
mainittuun kdyttdalueeseen. Muunlainen tai tdman ylittava kaytto
katsotaan maaréaystenvastaiseksi

* Jos sinetit poistetaan, tehdastakuu ei ole endé voimassa.

 Valtuutetun ammattitaitoisen henkil6ston on tehtavéa kaikki
asennustyot.
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General safety instructions

* Only use the valve: L ...
) GETZE
- as intended

- in proper condition

- with safety- and danger awareness

* The installation instructions are to be observed.
« Faults that could affect safety must be rectified immediately.

« Valves are exclusively designed for the areas of use listed in
these installation instructions. Any other use or extended use is
considered improper.

» Removal of the seal will void the factory warranty.

« All installation work is to be performed by authorized
professionals.

Opée sigurnosne napomene

* Ventil koristiti samo:

- za navedenu namjenu @

- u besprijekornom stanju
- uzimajucéi u obzir sigurnost i mogucée opasnosti

« Uvijek postujte upute za postavljanje.

+ Sve smetnje koje bi mogle ugroziti sigurnost, moraju se odmah
otkloniti.

« Ventili su namijenjeni iskljuivo za raspon primjene, opisan u ovim
uputama za postavljanje. Druga ili posredna mogu¢nost uporabe
smatra se nepropisnom.

» Jamstvo proizvodaca za podesenost ventila postaje nistavno i
nevazece ako se ukloni zape¢ac¢ena kapa.

» Sve montazne radove mora obaviti ovlasteno struéno osoblje.
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Avvertenze generali sulla sicurezza

® Usare la valvola esclusivamente:
- per il suo scopo specifico ¢GGTZE
- in condizioni perfette @
- prestando attenzione a sicurezza e possibili rischi

® Attenersi sempre alle istruzioni per I'installazione.

¢ Eliminare immediatamente eventuali difetti che possono
pregiudicare la sicurezza.

* Le valvole sono progettate esclusivamente per il campo d'impiego
indicato in queste istruzioni per l'installazione. Qualsiasi uso
diverso o che esuli da questo campo d'impiego viene considerato
come improprio.

* Con la rimozione della piombatura, la garanzia del fabbricante
decade.

® Tutti i lavori di montaggio devono essere eseguiti da personale
specializzato appositamente autorizzato.

Pagrindiniai saugaus darbo nurodymai

 Voztuvg naudokite tik:

- pagal paskirtj @
- geros buklés
- laikydamiesi saugos taisykliy ir Zinodami apie
gresiantj pavojy.
« Batina vadovautis montavimo nurodymais.
+ Saugai jtakos galin¢ius turéti gedimus batina nedelsiant pasalinti.

+ VoZtuvai yra iSskirtinai pagaminti tik Siose montavimo instrukcijose
nurodytoms naudojimo paskirtims. Bet koks kitas jy naudojimas
yra netinkamas.

» Pa$alinus sandariklj, garantija nebegalioja.

« Visus montavimo darbus turi atlikti tik jgalioti specialistai.
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Visparigie dro$ibas noradijumi

« Lietojiet ventili tikai: ¢G ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
- atbilstosi priekSrakstiem (ELZE

- nevainojama stavoklt @
- atbilstosi droSTbas noteikumiem un apdraudé&jumu
bridinajumiem
+ Janem véra montazas instrukcija.

« Traucéjumi, kuri var ietekmét dro$ibu, nekavéjoties janovers.

« Ventili ir paredzeéti tikai montazas instrukcija paredzétajai
lietojuma jomai. Cita, taja neminéta izmanto$ana uzskatama par
priekSrakstiem neatbilstosu.

» Nonemot plombu, zid ripnicas garantija.
« Visi montazas darbi javeic autorizétiem specialistiem.

Struzzjonijiet generali dwar is-sikurezza

» Uza biss il-valv:

- kif mahsub (md)
- f'kundizzjoni xierqa
- b'gharfien dwar is-sikurezza u I-periklu

« L-istruzzjonijiet tal-installazzjoni ghandhom jigu obduti.

« Hsarat li jistghu jaffettwaw is-sikurezza ghandhom jigu kkoreguti
minnufih.

« ll-valvi huma ddisinjati esklussivament ghaz-zoni ta' uzu elenkati
f'dawn I-istruzzjonijiet ta' installazzjoni. Kwalunkwe uzu iehor jew
kwalunkwe uzu estiz huwa meqjus mhux xieraq.

« It-tnehhija tas-sigill irendi I-garanzija tal-fabbrika nulla.

* Ix-xoghol kollu ta' installazzjoni ghandu jsir minn professjonisti
awtorizzati.
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Algemene veiligheidsinformatie

* Gebruik de klep alleen:
- voor het gespecificeerde doel ¢GGTZE
- in een onberispelijke toestand @
- met inachtneming van de veiligheid en de mogelijke
gevaren

* \/olg altijd de montage-instructies.

¢ Eventuele defecten die van invioed kunnen zijn op een veilige
werking van de klep moeten onmiddellijk worden verholpen.

* De kleppen zijn exclusief ontwikkeld voor de toepassingen die
in deze installatie-intructies zijn beschreven. Gebruik dat afwijkt
van of zich verder uitstrekt dan de genoemde toepassingen wordt
beschouwd als oneigenlijk gebruik.

¢ De fabrieksgarantie vervalt als de afdichting wordt verwijderd.

¢ Alle montagewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door
daartoe bevoegd gespecialiseerd personeel.

Generelle sikkerhetsanvisninger

® Bruk ventilen kun:

- som tiltenkt

- i feilfri tilstand
- sikkerhets- og farebevisst

* Det skal tas hensyn til monteringsanvisningene.

® Forstyrrelser som kan pavirke sikkerheten, skal utbedres
omgaende.

¢ Ventilene er utelukkende ment for det bruksomradet som er
oppfert i denne monteringsanvisningen. All annen bruk eller bruk
utover dette gjelder som feil bruk.

e Nar plomberingen fjernes, oppherer fabrikkgarantien.

¢ Alle monteringsarbeider skal gijennomferes av autorisert
fagpersonell.
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Informacje ogdlne na temat bezpieczernstwa

» Zawor nalezy stosowac wytgcznie: ¢G
- w sposéb zgodny z przeznaczeniem ETZE
- jesli znajduje sie w nienagannym stanie
- przy uwzglednieniu bezpieczenstwa i zagrozen

* Przestrzegac instrukcji montazu.

» Niezwtocznie usuwac usterki, ktére mogg zagrazac
bezpieczenstwu.

+ Zawory sg przeznaczone wytgcznie do uzytku w zakresie zas-
tosowania okreslonym w niniejszej instrukcji montazu. Inne lub
wykraczajgce poza ten zakres uzycie jest uzyciem niezgodnym z
przeznaczeniem.

« Usunigcie plomby skutkuje wygasnigciem gwarancji udzielonej
przez producenta.

» Wszystkie prace montazowe nalezy zleca¢ autoryzowanemu,
specjalistycznemu personelowi.

Indicagoes gerais de seguranca

* A vélvula s6 pode ser utilizada:

- de acordo com a finalidade prevista
- se estiver em perfeitas condicdes
- de forma consciente em relacédo a seguranca e aos

perigos

o £ obrigatério observar as instrucées de instalaco.

* As anomalias que possam comprometer a seguranga tém de ser
reparadas de imediato.

* As vélvulas destinam-se exclusivamente a area de aplicacao
especificada nestas instrugdes de instalacédo. Utilizagoes
diferentes daquelas referidas nao correspondem a finalidade
prevista.

* A remocao do selo resulta na anulagdo da garantia da fabrica.

* Todos os trabalhos de montagem tém de ser realizados por
técnicos autorizados.
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Instructiuni generale de siguranta

« Utilizati supapa doar: ¢
- in mod conform GaETzE
- in stare ireprosabila
- cu constientizarea problemelor de siguranta si a
pericolelor

« Se vor respecta instructiunile de montare.

« Defectiunile ce pot afecta siguranta trebuie remediate imediat.
+ Supapele au fost construite exclusiv in scopul descris in aceste
instructiuni. Orice alta utilizare este considerata neconforma.

« Indepartarea sigiliului duce la pierderea garantjei.
* Toate lucrarile de montaj se vor face de catre personal de
specialitate.

O6Las MHgopMaLm1s Mo TEXHUKe Ge3onacHocTu

+ KnanaH Hy>HO MCNONb30BaTh TONbKO:
- B NPeAyCMOTPEHHbIX Liensx
- €CNKW KnanaH HaxoAnTbCs B 6e3ynpeyHoM COCTOSIHUN
- yunTbiBas Mepbl 6€30MNacHOCTH U BO3MOXHbIE ONacHOCTH

+ Becerpa cobntopaiite MHCTPYKLMIO MO YCTAHOBKE.

« Jllobble AehekThbl, KOTOpbIe MOTyT NOBANATL Ha Ge3onacHyo
pa6oTy knanaHa, He06X0ANMO HE3aMEANNTENBHO YCTPaHATh.

+ KnanaHbl npeaHasHaveHbl UCKNIOYNTENBHO AN obnactn
NPUMEHEHWNS, ONUCAHHOW B UHCTPYKLIMM MO YCTaHOBKE.
Mcnonb3oBaHue B Niobbix Apyrux uensax nuéo sHe
YCTaHOBIIEHHOTO AMana3oHa CHNTAeTCsl HECOOTBETCTBYIOLMM.

+ MapaHTMs NPOM3BOANTENS aHHYNMPYETCS NPU HapyLIeHUN
nnomosbl.

+ Bce paboTbl no c60pke AOMKEH BLINOMHATL TONbKO
aBTOPU30BaHHbIN NepcoHar.

MonHoe TexHM4eckoe PYKOBOACTBO NO 3KCNfyaTauum MOXHO CKa4vyaTb
3gechb:

http://www.goetze-armaturen.de/ru/servisskachivanie/instrukcii-po-
ehkspluatacii/
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V8eobecné bezpec¢nostné pokyny

 Pouzivajte ventil iba: ¢G ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
- podla predpisov (ELZE

- v bezchybnom stave @

- s uvedomovanim si bezpecnosti a nebezpecenstiev

+ Dodrziavajte montazny navod.

« Poruchy, ktoré by mohli negativnym spésobom ovplyvnit’
bezpecnost, sa musia bezodkladne odstranit.

« Ventily st uréené vyluéne na pouzivanie uvedené v tomto
montéznom navode. Iné pouzivanie alebo pouzivanie nad ramec
navodu sa povaZzuje za pouzivanie proti predpisom.

Ak odstranite plombu, zanika akykolvek narok na zaruku od nasej
firmy.

+ VSetky montazne ¢innosti musi vykonat autorizovany kvalifikovany
personal.

Splosne varnostne informacije

« Ventil uporabljajte le:

- Ce ustreza predvidenemu namenu @
- e je v neopore€nem stanju
- z ozirom na zagotavljanje varnostni in na mozne

nevarnosti

» Vedno upostevajte navodila za namestitev.

* Vse napake, ki bi lahko ogrozale varno delovanje ventila, je treba
nemudoma odpraviti.

« Ventili so projektirani izklju€no za podrocje uporabe, opisano v
teh navodilih za namestitev. Vsaka druga uporaba, ali uporaba,
ki presega opisano podrocje uporabe, se smatra kot neprimerna
uporaba.

« Z odstranitvijo plombe tovarniSka garancija preneha veljati.

» Vsa monterska dela mora opraviti pooblas¢eno, strokovno
sposobljeno osebje.
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Allmanna sakerhetsanvisningar

 Ventilen far endast anvédndas: ¢Gii‘ri§
- for avsett syfte

- i felfritt skick @

- sakerhets- och riskmedvetet
* Beakta alltid monteringsanvisningen.

* Fel som kan paverka sékerheten negativt ska atgardas
omedelbart.

e \Ventilerna &r avsedda endast fér det anvandningsomrade som
anges i den har bruksanvisningen. Ventilerna far inte anvandas for
nagot annat andamal.

* Nar plomberingen brutits upphor fabriksgarantin att galla.

* Monteringsarbeten far endast utféras av behorig fackpersonal.

Genel emniyet bilgileri

» Vanay sadece:

- amacina uygun @

- hatasiz ve arizasiz bir durumda
- emniyet ve tehlike bilinci ile kullaniniz

* Kurulum talimatina dikkat edilmelidir.

» Emniyeti olumsuz etkileyebilecek arizalarin derhal giderilmesi
gerekmektedir.

+ Vanalar sadece bu kurulum talimatinda belirtilen kullanim sahasi
icin 6ngorulmustir. Baska bir amagla veya bunun disindaki
kullanim amacina uygun kullanim olarak gegerli degildir.

» Kursun muhdrin gikartilmasi durumunda fabrika tarafindan verilen
garanti ortadan kalkmaktadir.

« Butlin montaj ¢aligsmalarinin sadece yetkili uzman personel
tarafindan yapilmasi gerekmektedir.
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